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PRECALCUL_CIRCUIT 2:
HALL:
= — Superficie en planta 450 m2
ﬁ/r!f Alcada d'impulsio 4,3 m
Retorn a cota 4,3m
,& E M Ocupacio mitjana => 3 renovacions,/hora
m [ - 450m2 x 4,3m x3 renovacions/h= 5805 m3/h
Velocitat de sortida 4m/s
@ w Tenint 1 maquina => 5805 m3/h
B V| 5805 m3/hx1h/ 3600sx 1s/4 m = conducte
= | que surt de la maquina 0,41m2
Baixada conducte de 1x0,4 m interiors 1,05x0,45
@ o exteriors
[T =
B |

0 0 \ \ﬂ/\ SECTORITZACIO:
\Wm Els conductes que travessen sectors d'incendis
@ B , Z van degudament aillats i aquells que subministren
S RARRRARARAR Z 7 7 aire a dos sectors diferents contenen en el canvi
[umaz) de sector un element que augmenta de volum

amb lincrement de la temperatura segellant el

@ @ —= g conducte.
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