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5 Llums emergencia-indicacio SCRTIDA
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) Detector optic de fum

Planta baixa Polsador d'emergencia

a

CRITERIS DE PLANIFICACIO Extintor de pols seca

A

Sirena d'incendis

Es regulara en funcio del que especifica el Codi Tecnic de I'Edificacio per als edificis d'us public. (C.T.E.- DB-SI)
B
RECORREGUTS DEVACUACIO: No superiors a 25 m des de qualsevol origen d'evacuacio, fins a una zona segura o un exterior segur. - 7 x
. SECTORS D'INCENDI
SORTIDES D'EMERGENCIA: Dimensionat en funcid de l'ocupacio dels espais. .
Obertura de portes en la direccio de l'evacuacio i senyalitzacio amb enllumenat demergencia de les sortides. T Es regulara en funcio del que especifica el Codi Tecnic de 'Edificacio per als edificis d'us public.
e ___um_ Es considera com a sector d'incendi un espai independent amb sortida directa al carrer
SENYALITZACIO | PLANOLS DEVACUACIO: Recorreguts en cas d'incendi clarament visibles en els diferens espais. . 0 independitzable a traves d'una escala.
: : N . . . , |:[ -..I —;1 _
BIES 25 mm: Senyalitzades | acompanyades d'un polsador d'alarma i1 diil-luminacio demergencia. ~____} SECTOR 1. Biblioteca : Zona infantil- Espal musica imatge- Zona general
Distancia maxima de 25m. (ultims 5m corresponents al raig d'aigua)
Collocacio d'un equip de manguera a cada sector major de 500m2 _ ;.}’f.'f 777777772 SECTOR 2: Biblioteca: Vestibul- lavabos- Espais de suport-Administracio
EXTINTORS: Aparells manuals de pols seca amb pressid incorporada. e %{l\‘- . __ | SECTOR 3: Sala polivalent: Vestibul- Accés a la sala
Col-locats a cada planta a una distancia no superior als 15 m des de qualsevol punt devacuacio en el recorregut d'evacuacio. v f’"’ ” _ 45%/
s . (g B : ,
Extintors de CQO2 als espais amb elements electrics importants. - _ . | ___ SECTOR 4. Sala polivalent: Bar- Lavabos- Espais de suport sala
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LLUMINARIA D'EMERGENCIA:  Col-locacio en tots els recorreguts d'evacuacio garantint una il-luminacio minima de 1Ix al nivell de terra. _ |
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SECTOR 5. Sala polivalent: sala
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I luminacio de 5 Ix on es disposin els equips de proteccio | quadres electrics. ]

| SECTOR 6. Magatzems

SECTORITZACIO: Els elements separadors dels diferents sectors d'incéndi compliran amb la resisténcia i estabilitat exigida per la norma.

ESCALES SECTORITZADES

> SORTIDA D'EMERGENCIA

" Biblioteca | Sala Polivalent (# | Kennalh vou Frayheld. REERDIS i 04
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