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PLANTA INSTALACIONES PLANTA VESTUARIOS
E: 1/200 E: 1/200
CIRCUITO DE SANEAMIENTO
@200 @200 .
 RED ENTERRADA DE AGUAS REUTILIZABLES o150 2200 2200 2200 EL SANEAMIENTO SE PODRIA DIVIDIR EN DOS GRANDES GRUPOS:
RED POR LINEA AEREA AGUAS REUTILIZABLE - & o & & & 1.- LAS AGUAS REUTILIZABLES, QUE SON AQUELLAS QUE PROVIENEN DE LAVABOS, DUCHAS, PISCINA Y AGUA DE LLUVIA QUE LAS ACUMULAMOS Y LAS
—— RED DE AGUA FECALES s 7 7 s
—————— RED POR LINEA AERES AGUAS FECALES REUTILIZAMOS PARA W.C Y RIEGO
D DIRECCION DEL CIRCUITO ®l2£é @125 D125 D125
®  BAJANTES AGUAS REUTILIZABLES 2.- LAS AGUAS DE LOS W.C (LAS REUTILIZADAS) QUE LAS EXPULSAMOS DIRECTAMENTE AL ALCANTARILLADO
° BAJANTES AGUAS FECALES @200
SUMIDERO SIFONICO DE PLUVIALES D125 D125
SUMIDERO SIFONICO LINEAL ¢ LA PLAYA DE PISCINA, LOS PASILLOS Y OTROS ESPACIOS CON PRESENCIA DE AGUA, TENEMOS QUE REALIZARLOS CON PENDIENTES NO MENORES
ARQUETA DE PASO
& . = A 1% NI SUPERIORES A 2% HACIA LAS CANALES DE DESAGUES.
“" D150
N
DIMENSIONADO DE TUBOS TODA LA RED DE SANEAMIENTO SERA DE PVC, A EXCEPCION DE:
2900 = ! 2200 1.- LAS RED ENTERRADA QUE SERAN COLECTORES DE HORMIGON LIGERO
VERTICAL ‘ HORITZONTAL
“Lavabo | @75mm. | @90mm. 2.- EL TUBO DE DRENAJE DEL MURO DEL SOTANO QUE SERA DE POLIETILENO
- Sanitarios A110mm. | D125mm.
-Duchas — | @75mm. 290mm. @125
- Cubiertas @2110mm. | @125mm. /N
gt & LAS PENDIENTES MINIMAS SERAN:
= | 2125 1.5% EN LA RED ENTERRADA DE HORMIGON LIGERO
1.0 % EN LA RED COLGADA Y LAS CANALES DE PVC BAJO SUMIDEROS LINEALES
2.0 % EN LA CONEXION DEL W.C CON EL BAJANTE S| ESTE SE ENCUENTRA A MAS DE 1m
@125/ @125 @125 @125
‘EI} fala| 2% @ %)
125 @150
ESQUEMA SANEAMIENTO DEVASOPISCINA
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