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PLANTA ACCESO
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CIRCUITO DE SANEAMIENTO

RED DE AGUA

RED ENTERRADA DE AGUAS REUTILIZABLES
RED POR LINEA AEREA AGUAS REUTILIZABLE

FECALES

RED POR LINEA AERES AGUAS FECALES
> DIRECCION DEL CIRCUITO

®  BAJANTES AGUAS REUTILIZABLES

[ )

BAJANTES AGUAS FECALES
SUMIDERO SIFONICO DE PLUVIALES
SUMIDERO SIFONICO LINEAL

ARQUETA DE PASO

BAJANTE DE P.V.C.

PASADOR PARA LEVANTAR TAPA DE ACERO INOXIDABLE

SOLERIA TOMADA CON MORTERO M-—-4

ANILLO DE CAUCHO

Y MASILLA ASFALTICA CERCO L—50x5mm_GALVANIZADO

CONTRACERCQ L—60x5mm GALVANIZADO CON PATILLAS

1/2 PIE DE LADRILLO PERFORADO

ENFOSCADO Y BRU*IDO CON MORTERO M—4

[N

COLECTOR DE FIBROCEMENTO

SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 15cm
DE RESISTENCIA CARAC. 200 Kg/cm2

|

FORMACION DE PENDIENTE,ENFOSCADO Y BRU*IDO
CON MORTERO M—4 Y ANGULOS REDONDEADOS

DIMENSIONADO DE TUBOS
VERTICAL \ HORITZONTAL
- Lavabo @75mm. @290mm.
- Sanitarios 2110mm. | D125mm.
-Duchas — | @75mm. 290mm.
-Cubiertas — | @110mm. | @125mm.

E: 1/20

PASADOR DE ACERO INOXIDABLE

TAPA DE HORMIGON ARMADO HA-25
#8 A 10 400-S SOLDADOS AL CERCO

CERCO L—50x5mm GALVANIZADO

CONTRACERCO L—60x5mm
GALVANIZADO, EMPATILLADO

ENCINTADO DE HORMIGO EN MASA HM20
]

—

[

ENFOSCADO Y BRU*DO

CON MORTERO M—4

LI 7

RASILLON

]
L]
CERAMICO
—

CONDUCTO DE
SEMIGRES DE *mm
HACIA ACOMETIDA

—T ol —]
1/2 PIE DE LADRILLO PERFORADO—| ]
| . L]
] L]

SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 15cm
DE RESISTENCIA CARAC. 200 Kg/cm?2

FORMACION DE PENDIENTE,ENFOSCADO Y BRU*IDO
CON MORTERO M—4 Y ANGULOS REDONDEADOS

SUMIDERO SIFONICO DE FUNDICION DE SALIDA VERTICAL
ENCINTADO DE HM-20

SOLERIA

CERCO L 50.5 DE FUNDICION ‘

CONTRACERCO L 55.5 DE FUND\C\ON‘

MORTERO M—40 FORMANDO PENDIENTE ‘

ENFOSCADO Y BRU*IDO CON MORTERO M—4F—— —

FABRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE — —

FORMACION DE PENDIENTE ENFOSCADO —
Y BRU*IDO. ARISTAS MATADAS r

SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 15cm
DE RESISTENCIA CARAC. 200 Kg/cm2
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ARQUETA SIFONICA

E: 1/20
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PLANTA PASARELA
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AGUA RED PUBLICA
=a o > g g g AGUA DE LLUVIA
j > VALVULA CONTADORES
> ANTIRETORNO DEPOSITO AGUAS
Z RECICLADAS <
LLAVESDEPASOS | O o
GENERALES < 88

a &2 A.C.S CONSUMD

o Z0 <t <t <t

o Dz
4 & z DEPOSITO1 DEPOSITO 2
& <
& a
g = DEPOSITO ACUMULADORES DE A.C.S ' v v
o 2 LLENADODEPISCINA  LAVABOS DUCHAS

i i i
1 1 1
v v v w.C REGO
VACIADO AGUAS AGUAS
PISCINA RECICLADAS RECICLADAS
i AIGOES FECALS
DEPOSITO AGUAS DEPOSITO AGUAS ALCANTARILLADO
RECICLADAS — pm RECICLADAS -

ECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DEL VALLES
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NUEVA AREA DE EQUIPAMIENTOS

CONEXION DE PISTA POLIDEPORTIVA CON PISCINA CUBIERTA EN MATADEPERA
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