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ECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DEL VALLES

MANUEL GOMEZ CAMACHO
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NUEVA AREA DE EQUIPAMIENTOS

CONEXION DE PISTA POLIDEPORTIVA CON PISCINA CUBIERTA EN MATADEPERA

FONTANERIA

Planta Acceso y Planta Pasarela
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PLANTA ACCESO PLANTA PASARELA
E: 1/200 E: 1/200
X 95%
CIRCUITO DE FONTANERIA /
AGUA DE LA RED PUBLICA ESQUEMA DE RENDIMIENTO ANUAL DE LA PLACA
—— REDDEA.C.S (IDA) S N EN RELACION A LA INCLINACION QUE ADOPTEMOS Y ] 00%
- P R VN A Y L
RED DE AGUA RECICLADA N JER - ALAMISMA / \
777777 RED DE A.C.S (RETORNO) r h CONSUMO LA GENERALITAT OBLIGA A LA INSTALACION DE CAPTADORES SOLARES W
—> SALIDADEA.C.S HIDROBARREJA TERMICOS PARA PRODUCIR NO MENOS DEL 60% DE LAS NECESIDADES DE
— 1> SALIDA DE AGUA FRIA ~><_] BESCAMBIADOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA DE LA INSTALACION. /45 ~ 99.1%
——{> SALIDA DE AGUA RECICLADA S S FLUIDOS
IMPULSION AGUA PISCINA o o < e »
v=6m/s - < LAS PLACAS LAS COLOCAREMOS EN LA CUBIERTA TANTO DE LAS SALAS 7 //30 B
< LAVE EIETEA;E e ESCAMBIADORDE  ACUMULADOR AGS  ACUMULADOR ACS ©  ecmeme  ACUMUADOR  ACUMULADOR DE FITNESS COMO DE MUSCULACION, CON ACCESO PRIVADO, ORIENTADAS 2 150 93,2%
§ MONTANTE DE AGUA FRIA roees o o ropison] é fretomel A SUD A 45° DE INCLINACION. CADA PLACA DISPONE DE 2.54 m2 DE p
@  MONTANTE DE AGUA RECICLADA ! AREA EFECTIVA
CALDERA
LEYENDA GENERAL FONTANERIA
1~ SALA DE CALDERAS
2- IONA DE EXPLOSION DE CALDERA
3.- ACUMULADORES DE A.C.S \\\
4.- ACUMULADORES DEA.C.S T agua caliente g gsggggé?é?‘e Entrada de agua cdliente Iﬁ \'\
PLACAS SOLARES —
5- BESCAMBIADOR DE CALOR ALCS. para comsumo
6- BOMBAS B 8 ‘ \\
—
7. FILTROS Y BOMBEOS OSTO ACUMULADOR o
8- FILTROS QUIMICOS DE CLORO Y PH Quemador de gas refomo 45
9.- BOMBAS DE CALOR DESHUMIFICADORA o CALDERA T T TR R T
TIPO BCP-360 DIM. 4.64x2.20x1.20 « o - | '
10.- PATIO DE VENTILACION DE MAQUINARIA S O R | | _ 2,45 ‘ 1,42
11.- DEPOSITO DE COMPENSACION — Entrada de agua fria
DIM. 4.00x10.00x100 (| ]/  ____ ‘ ******************** J‘ ***** retomno de caldera - | 3:90 |
12.- DEPOSITO AGUA RECICLADA e [ !
13- ZONA UBICACION PLACAS SOLARES
ESQUEMA FUNCIONAMIENTO DE CALDERA ESQUEMA FUNCIONAMIENTO ACUMULADOR ESQUEMA PLACAS SOLARES
autor del proyecto escalas graficas titulo del proyecto nombre del plano fecha plano n2
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