__zﬂ?.;m_ozm 102: PROTECCIO CONTRA INCENDIS
E 1:250

B RISCALT
TRASTERS de  $>500m
MAGATZEMS de  S>30m
, ARXIUS DE DOCUMENTS  d V>400 me N .
SECTORS D'INCENDIS ZONES DE RISC ESPECIAL \ : " CALCUL DE L'OCUPACIO
Es regulara en funcid del que especifiqui el CTE [SI * segons normafiva vigent, [CTE, SI 1 PROPAGACIO INTERIOR), el s el N En funcié del CTE pels edificis d'Gs pablic, SI3 EVACUACIO D'OCUPANTS. COL'LEGI DE FARMACEUTICS
conjunt de locals segients s'inclouen dins de la classificacio de TRASTERS de 100<52500'm . 5 5
PROPAGACIO INTERIORL. J g ¢ VAGATZEMS do 1525230 HOTEL ACTIVITATS, ZONES m OCUPACIO  COEF.  OCUPACIO
locals de risc especial, [TAULA 2.1: CLASSIFICACIO DELS LOCALS ARXIUS DE DOCUMENTS  de 200<V/<400 me =N —H ACTIVITATS, ZONES . OCUPACD  COEF.  OCUPACID Administratiu
Es considera com a sector un lloc independent amb | ZONES DE RISC ESPECIAL INTEGRATS A L'EDIFICI]: — e | Noiamon — PLANTA SOT-1 114.72 10 1 11.47
DR PLANTA BAIXA 238.34 10 1 23.83
sortida directa al carrer o que es puqui independitzar . TRASTERS de  S<100me - Mﬁmu‘ PLANTA 1 154.98 20 1 7.74 PLANTA 1 120.69 10 1 12.06
a través d'una escala. SALES DE MAQUINES - CALDERES MAGATZEMS de S<15 me i b PLANTA 2 311.33 20 1 15.56 PLANTA 2 425,86 10 | 14258
. ARXIUS DE DOCUMENTS ~ de 100<V<200 m I — PLANTA 3 311.33 20 1 15.56
CENTRE DE TRANSFORMACIO ) ! = | - h Sala d'us mutiple Vestbuls generas, zonos diis pibic o " 4 o
EL criteri de compartimentacio en sectors d'incendi ESPAIS AMB COMPTADORS ELECTRICS . | | il PLANTA 1 227.20 A 0.1 22.72 PLANTA SOT-1 20375 2 0.05 5.7
sera segons les condicions que s'especifica al CTE a la MAGATZEMS EN GENERAL Els espais mes representatius alhora de fenir = - Vestibuls generals i zones generals d'Gs public PLANTA BAIXA 220.80 2 0.05 5.52
TAULA 1.1: CONDICIONS DE ﬁD_(:U>_“~._.__(_mZ._.>ﬁ_D EN MAGATZEM D_UOM_J_. DE MATERIAL DE PAPER _Uﬂmwm_i. les zones de risc mm_umﬁ_m_m wmuj_ e ﬁ;JW ,/ PLANTA BAIXA 180.60 2 0.2 13.54 PLANTA 1 203.75 2 0.05 5.77
o - M - ﬁ , PLANTA 2 96.76 2 0.1 4.8 PLANTA 2 125.05 2 0.05 3.12
SECTORS DE INCENDI. . PLANTA 3 96.76 2 0.1 4.8
BUGADERIES PLANTA CINQUENA: la biblioteca, col-legi de e ——— . —— Zones de public assentat en cafeteria, restaurant W__HWW"HWM ._M”WM w NNM m_wwm._w
Usos i . . . farmaceutics. e oo e —— PLANTA 4 220.45 1 0.1 22.05 Publica concurréncia, zona destinada a espectadors assentats: Sala d'Actes
m:ﬁﬁcqoo del m_,m+c a_m _,__mm _:um_x. .s_m, o.m_m,ﬂmm m_ae__m ﬁ_m: + ,mﬁ — Z =il TOTAL 107 PLANTA 2 110 1 0.4 44.00
L § rererencia aquesrts locals, ta resisrencia 4 0C dels elemenTts PLANTA SOTERRANI-1: zones de ; e I i - APARCAMENT Aules
Wﬂz_z_mumﬁjc_ _.ma mcumﬁjm_m no:amr,c_mmwoaom ) estructurals i dels seus ftancaments seran de 90 - 120 - 180. magatzematge, bugaderia i espai de la ﬁw? . /az PR inouial s ina acivial subjecia @ horars onena) PLANTA 4 330.39 2 0.5 82.60
of sector d'incendi no ha d'excedir a 2.500m2. . ' e LI SN _ Vi 'S loficina... ibli
—n—.>c_l> NN ﬁO—/._D_ﬁ_Ozm Dm _lmm Nozmm Dm _HN_mﬁ mmvmﬁ_b,_l mm._.mﬁ_n\u ._._..mjw.ﬂOﬂ_.DmQO_..m. HO_._.m@_ Qm FB\ T M\.w: £ _U_|>7_._|>mo.ﬁ-‘_ 1354.15 15 90.3 md_oﬁwom PLANTA 5 236.91 1 0.2 23.69
) INTEGRATS A L'EDIFICI]. farmacautics / hotel : : PLANTA SOT-2 1107.30 15 73.8
RESIDENCIAL PUBLIC: La superficie construida . planta soterrani-1, [magatzems, bugaderia] TOTAL 164 TOTAL 304

[

de tot sector d'incendi no ha d'excedir a
2.500m2. Tota habitacio per allotjament ha de
tenir parefs El 60 i, en establiments la
superficie de la qual excedeixi de 500m2,
portes d'acces El, 30-C5.

APARCAMENT: Ha de constituir un sector
d'incendis diferenciat quan estigui integrat en
un edifici amb altres usos. Qualsevol comunicacio
amb aquests s'ha de fer a través d'un

vestibul d'independencia.

A efectes de comput de la superficie d'un sector
d'incendi, es considera que els locals de risc especial i
les escales i passadissos profegits continguts en el
sector no formen part del mateix.

COL'LEGI DE FARMACEUTICS

SECTOR 1:
PSOT-1 SERVEIS 34002  me
PB SERVEIS 48449 v
P1 COMUNICACIO - ACTES ~ 672.96  mr .
P2 PRESIDENCIA 57934 e [col-legi-hotel]
P3 SERVEIS 215890  me
P4 FORMACIO 231.01 m> -
P5 ZONA CIRCULACIO 3238  m

TOTAL 249839  mr
p— planta badalot. [col-legi] cota + 2440

PSOT-2 CONNEXIO VERTICAL 44.07 m?
PSOT-1 CONNEXIO VERTICAL 44.05 m?

PB CONNEXIO VERTICAL 3205
P1 CONNEXIO VERTICAL 3205
P2 CONNEXIO VERTICAL 3205
P3 CONNEXIO VERTICAL 3205
P4 CONNEXIO VERTICAL 3205 B
P5 CONNEXIO VERTICAL 3205 e —
PBAD MAQUINES 113.68 me >
1 =
TOTAL 39455  mr —
—— ——— I *
= == \ -
= o=~
SECTOR 3:
P4 SERVEIS zona central 325.24 m?
TOTAL 32524 v
SECTOR 4: planta baixa, [col-legi-hotel]
P4 SERVEIS zona esquerra 336.18 mz
TOTAL 33618
SECTOR 5:
P5 BIBLIOTECA 33441
TOTAL 33441  m
HOTEL =i
I ]| secTOR1:
PB VESTIBUL 18840  m-
P1 ZONA COMUNA 23678
P2 ZONA CIRCULACIO 96.71 e
P3 ZONA CIRCULACIO 9671
P4 RESTAURANT 23062
TOTAL 84922 v
planta cinquena. [col-legi:biblioteca + hotel:badalot] cotz +20.10
SECTOR 2:
PSOT-1 ZONA SERVEI/MAG. 406.01  m:
PB ZONA SERVEI 4364
P1ZONA SERVEI 2374
P2 ZONA SERVEI 3341
P3 ZONA SERVEI 3341 e
P4 CUINA - SERVEI 6235 v
P5 MAQUINES 34.15 me
TOTAL 63671 _—
—
APARCAMENT W
[ ]| SECTORAPARCAMENT =
PLANTA SOT-1 APAR. 135415  m-
PLANTA SOT-1 CAR/DESCAR. 314.55  me
PLANTA SOT-2 1107.30  m-
TOTAL  2776.00  me planta sot-1, [col-legi-hotel-aparcament]
LLUMENERA D'EMERGENCIA DAISALUX = CENTRAL D'ALARMES D'INCENDI
A
HYDRA FL 8W AL SOSTRE = CENTRAL D'ALARMES CO
. LLUMENERA D'EMERGENCIA | SENYALITZACIO ® CENTRAL D'ALARMES GASOS
A
DAISALUX HYDRA FL 8W AL SOSTRE ® PULSADOR D'EMERGENCIA
e LLUMENERA D'EMERGENCIA APARCAMENT om SIRENA D'INCENDIS
- EXTINTOR DE CO2 * RUIXADORS
o EXTINTOR DE POLS POLIVALENT om BIE-25
e DETECTOR CO -—- TRAGAT BIES
® DETECTOR OPTIC DE FUM o TUB DE PUJADA
e DETECTOR TERMOVELOCIMETRIC . TUB DE BAIXADA
. .. . . . .o 1 .
® DETECTOR DE GAS = | CARRIL ELECTRIC AMB MECANISMES planta quarta. [col-legi:formacio + hotel:restaurant] cota + 2680/ 26,20 planta primera. [col-egi:comunicacio,sala d'actes + hotel:zona comuna,allotjament] cota + 1590

LA UBICACIO DEFINITIVA DELS ELEMENTS CAL REPLANTEJAR-LA EN OBRA

ESCOLA TECNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL VALLES L) // —_ ZO<m mmC ﬁ_m_. ﬁO_.._.m m ﬁ_m _nm_.._._._mﬁm—._._.mﬁm wm_..ﬁm_.o_.-m

silvia ros perez
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