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CALCULS CLIMATITZACIO
Centre social:
Climatitzacid hivern/estiu amb bomba de calor aire-aigua:

Fancoils -aules planta baixa
-administracio

Climatitzador _resta d'espais

Calcul area conducte climatitzadors:
Q

S conducte = ———
3600 x V

Q = volum espai x volums/h (8m3/h zona cuina i 6m3/h resta)
V = 4m/s aules i biblioteca i 6m/s resta

El resultat oscil-la entre 40 - 180 cm d'ample i tots fan 30 cm

de cantell. Resolc tots els falsos-sostres per on passen els
conductes amb 50 cm.

Vivendes-taller:

Per la temperatura d'estiu i I'orientacid a nord, les vivendes-taller no tindran AN N\ PLANTA BAIXA
refrigeracio.
El sistema de calefaccio sera per terra radiant, adecuat a I'altura d'aquestes.

PLANTA PRIMERA

LLEGENDA CLIMATITZACIO
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7 difusor quadrat impulsio / retorn

OJ|:| terra radiant amb caldera

IL-LUMINACIO ARTIFICIAL

il-luminacid localitzada per a aules PLANTA SEGONA

i biblioteca amb flourescents lineals

PLANTA SOTERRANI
iluminacié general puntual empotrada
per a les dilatacions del passadis
iluminacié puntual ordenada per al
passadis
CLIMATITZACIO AULES CLIMATITZACIO SALA POLIVALENT TERRA RADIANT VIVENDES-TALLER

iluminaci6 localtzada indirecte
per a vivendes-taller i exposicid

fagana permznentment ventilade
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PLANTA TERCERA



