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[SORTIDA] cartell de sortida
cartell de sortida d'emergéncia
@ sistema de detecciod dincendis
' extintors
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\\\ _ NORMATIVA D'INCENDIS CTE_DB-SI (codigo técnico de la edificacion,
\\\ documento basico, seguridad contra incendios)
N
SECTORS D'INCENDI
Us administratiu _ el sector dincendi no pot excedir dels 500m?
per h <a 15m resisténcia al foc dels elements que delimiten
el sector d'incendi El 60
La zona d'oficines que conforma un sector d'incendi té una superficie de
229m?
Publica concurréncia_ ocupacioé del sector no pot accedir 500 persones i la
superficie construida no pot excedir de 2.500m?2
_perh <a 15m resistencia al foc dels elements que
delimiten el sector d'incendi EI 90
Hall i els espais comuns conformen un Unic sector d'incendi, de 756m?i
l'ocupacié no excedeix de 500 persones
@ oo RECORREGUTS D'EVACUACIO:

Al disposar de més d'una sortida de planta:

_lalongitud dels recorreguts d'evacuacio no pot excedir els 50m
_lalongitud dels recorreguts d'evacuacio des del seu origen fins a arribar a
algun punt des del que existeixin almenys dos recorreguts d'evacuacié no pot
excedir de 25m.

Com que l'ocupacié excedeix de 100 persones i és un edifici de publica
concurrencia, i la longitud dels recorreguts d'evacuacié excedeix de 25m no
es permet una Unica sorfida de planta.

_ PLANTA PRIMERA  e:1/200

ESCALES NO PROTEGIDES
_ per a Us de publica concurréncia les condicions séon h > 10m. h=7,5m -—->
escales no protegides

SORTIDA D'EMERGENCIA

i - : PR R Maiing A hnd T N _ sortida de I'edifici prevista per ser utilitzada exclusivament en cas
! d'emergéncia i que estd senyalada d'acord amb aixo.
P u ¥ ] g ¥ n m 1 DIMENSIONAT DELS ELEMENTS D'EVACUACIO

portes i passos
A >P/200 > 0,80m
_passadissos

A>P/200>1m
_escales no protegides
evacuacio ascendent A>P/(160-10h)
evacuacié descendent  A>P/160
1 & B e & 2 & ik I -
_zones a l'aire lliure
: passos i passadissos A>P/600>1m
z0na GGUlls = 2W/persona :
-_,po.ioss.’:asr;mmmr m pers?m _pasos entre files de seients fixes
@ @ @ B B> 192/zeé>:n%m>u,anm._- @ @ @ -files amb sortida al passadis Unicament per un dels seus extrems A>30cm
) : quan tinguin 7 seients i 2,5cm addicionals per cada seient amb un maxim
3 admissible de 12 seients
-files amb sortida a passadis pels seus dos extrems, A>30cm en files de 14
1] 1] ] ] . 1] m ] seients i 1,25cm més per cada seient addicional. per a 30 seients o més
 SORTIDA DEMERGENCIA A>50cm
@_ " ; = = _cada 25 files, com a maxim es disposara un pas entre files I'amplada del
L N\ e qual sera 1,2m com a minim.
18 magatzem = 40m/persona 3
97T = 5CUPACI6® 2 persones
)
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s i DOTACIO D'INSTAL LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
Unicamepta @ 5 extintors portatils
e sl i [ cada 15m de recorregut de planta
‘SZ&Z‘? e estibul £ 2m*/person . bocas d'incendi
[ i | 41> ocupacfér 82 Z - ; en zones de risc especial i si la superficie construida  excedeix dels
T =i - T i s dardle : 500m?
B Lo na devacur A de o i = sorfhascepdent Jevacip S epeones : --> en les zones de risc especial i en les sortides d'evacuacid
dequeu\cwreexc 1ok i 2 et inaviitaca on agquest _ hidrants exteriors
® ngwmﬁs pers HH HH HH HH h si l'altura d'evacuacié descendent excedeix de 6m, aixi com
i s 5om i et . establiments de densitat d'ocupacié major que 1 persona cada 5m?ila quan
Sﬁ%‘ﬁ% b eﬁ‘m 14didranes E? I Tm fﬂcmﬁﬂ\ I @ . la superficie construida esta compresa entre 2.000m?i 10.000 m?
2 « i i = i i ! h d'evacuacié = 3,75m

sup.const = 6.000m? aprox
_sistema d'alarma
si la ocupacio excedeix de 500 persones
ocupacio total de I'edifici = 2.110,5persones
--> polsadors=cada 25m de recorregut de planta i propers a les sortides
d'evacuacié
-->sistema d'alarma=com a minim una a cada sector i a prop de les
sorfides d'evacuacio
_sistema de deteccid d'incendis
si la superficie construida excedeix de 1.000m?
sup.const = 6.000m? aprox
-->cada 60m?
_instaldacié automatica de extincié
en cuines en les que la poténcia instal lada excedeixi els 50kw.
la cuina del bar-restaurant no excedeix els 50Kw
en centres de transformacié on els aparells tinguin aillament dieléctric
amb punt d'inflamacié menor que 300°C i potencia instal lada major de
1.000kvA en cada aparell o major que 4.000kvA en el conjunt dels
aparells.
I'espai on s'ubica I'estacié transformadora hi haurd una instal facié
d'extincié automatica.
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