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Ll resisiténcia al foc dels elements que delimiten sectors d'incendi:

B A / comercial
i ,, 3 iy sota rasant El 120
@ e : - sobre rasant amb altura d'evacuacio6 inferiora 15 m ElI 90
i i h aparcament
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oor T 1 - i ,,, | fee— 7 sota rasant R 120
- - i 5 sobre rasant amb altura d'evacuaci6 inferior a 15 m R 90
, = ) j e s Q aparcament
| - L Bl sota rasant R 120
\\\\\\\\\\\\ : W locals de risc especial baix R 90
T E5 *en cas de valors contradictoris s'agafara el més restrictiu
oy oy L 7, locals de risc especial:
£ ¢ I T wm cuines segons poténcia instal-lada
,,,,, risc especial baix 20 < p < 30kW
7 7en comptadors eléctrics - risc especial baix sempre
estacio transformadora - risc baix
vestuaris de més de 20 m2 - risc baix
magatzems - risc baix
sales de calderes segons poténcia:
risc baix 70 < p < 200kW
caracteristiques locals de risc especial baix:
-resisténcia estructura R 90
-resisténcia paraments que
el delimiten El 90
-vestibul d'independéncia no necessari
-portes que comuniquen
amb la resta de I'edifici EI2 45-C5
-recorregut d'evacuacio <=25m
dotacio d'instal-lacions de proteccié contra incendis:
7 i general:
- o \\ T 7 -extintors portatils d'eficacia 21A-113B cada 15 m de recorregut d'evacuacié
planta soterrani -2: moll de carrega planta soterrani -1: garatge / a  en locals de risc especial y e
- - -1 hidrant exterior (altura d'evacuacio ascendent és superiora 6 m i
/ ,, ) existeixen recintes amb una densitat d'ocuapcié superior a 1per./5m2)
/\x\“ u -extincié automatica en cuines amb una poténcia instal-lada superios a
\ n 20kW
,, Us comercial:
\ o -boca d'incendis equipada (superficie és superior a 500 m2)

-sistema d'alarma (superficie superior a 1000 m2)
-1 hidrant exterior (superficie superior a 1000 m2 i inferior a 10000 m2)

a -
us aparcament :

e = -boca d'incendis equipada (superficie és superior a 500 m2)
// \ \\ -sistema de deteccié d'incendis (superficie superior a 1000 m2)

-1 hidrant exterior (superficie superior a 1000 m2 i inferior a 10000 m2

nivell d'il-luminancia de I'il-luminaci6é d'emergéncia
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.\,\\ - -locals que continguin equips

Q,:fi:
| manual o quadres eléctics

d'enllumenat 5 lux

recorreguts d'evacuacio:

locals amb 1 sortida:

\\\ ocupacié < 100 persones (<50 en soterranis)

o 25 m de recorregut d'evacuacié (35 en Us aparcament)

e o G0 m do rocomagut devacuaci

25 m fins a recorregut alternatiu (35 en Us aparcament)
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\ . . — boca d'incendis equipada
7 ““\\&\\\\\“\ \\\\,\g@\“\\\\ O origen d'evacuacio
WN\\\\\\\.\M\WW\\\\\\“\WN\\.\ I mc_um.l._ cae ) am:m;m.a. » .| illuminacié sortida d'emergéncia
T L |77 @&\\“\X\\“ - util us ocupacidé ocupaddb B
0 |/\W%V\&\\\\ \\ \ H planta soterrani-2 64 A\H ) detector diincendis
mw/ F..N\..\»@‘“M.\\\\\\\sn\\m\l moll de carrega 425,80 garatge vinculat a horaris comerdials 15 29 >
e L magatzems 205,51 sones de servei 10 21 " k7] alarma acustica d'incendis
W 810,81 magatzems 40 14 e polsador manual alarma d'incendis
W planta soterrani-1 70 ‘%‘ instal-lacié automatica d'extincié d'incendis
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ aparcament 85457  garatge vinculat ahoraris comerdials 15 57 ()} extintor portatil d'eficacia 21A-1138
vestibul mercat 62,84 comerdal, zona comu 5 13 ~—
— —— —— — recorregut d'evacuacio
planta baixa: mercat, supermercat i bar planta primera: oficines mercat i restaurant planta baixa . 401 ~ recinte de risc especia
mercat 690,50 comerdal, mercat 2 246
parades 258,52 comerdial, zonesde servei 10 43
supermercat 214,15 comerdal, areade ventesen plantabaixa 2 108
vestuari 23,93 zonesde servei
comergexterior 62,12 comerdal, zonesde servei 10 10
planta primera 245
oficinesmercat 49,01 comerdial, Usoficina 10 5
restaurant 93,93 publica concurréndia, zonesde publicdempeusen bars 1 A
206,97 publica concurrénda, zonesde publicsentat en bars 1,5 146

nova proposta per al mercat d'Horta
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