CRITERIS DE DISSENY -
INSTAL-LACIO ELECTRICA

Per les dimensions del projecte es col-loca una estacié transformadora pel subministrament d'electricitat a

tot el conjunt d'usos de I'edifici. Es situa sota la rampa d'accés a I'aparcament i amb ventilacié permanent.

ELEMENTS QUE COMPONEN LA INSTAL-LACIO

0- RAMAL DE CONNEXIO: la connexié del servei es 2- LINIA GENERAL D'ALIMENTACIO: connectara la

fara de forma soterrada des de la xarxa fins a CGP amb la centralitzacié de comptadors.
I'estacio transformadora. D'aqui surtira un ramal

- . 3- COMPTADORS: un per a cada usuari i situats a
fins al quadre general de proteccié.

prop de la caixa de proteccié en el lloc especificat.

1- CAIXA GENERAL DE PROTECCIO: la distribucié

. . L. 4- DISPOSITIUS DE COMANDAMENT | PROTECCIO:
comenga a partir de la caixa general de proteccid,

situat a I'origen del tram interior i constara de: ICP,
IGA, ID PIA, un born de terra.

independentment per I'hotel, I'aparcament i cada

comerg. Es consideren 10 usuaris diferents per les

botigues, i 1 altre per I'hotel i I'aparcament. Cada
‘s . . 5- XARXA DE TERRA.

usuari té el seu propi comptador i els seus

subquadres de proteccid.

INSTAL-LACIONS D AUDIOVISUALS

- TELEFONIA: es realitzara - INTERNET: es realitzara - TV - FM : aquest sistema estara
mitjangant un tub independent del mitjangant un sistema sense cables format per elements de captaci6 i
sistema eléctric. Wi-Fi. ampiacié de la senyal.
Es col-locara en els segiients punts: Es col-locara en els segiients punts: Es col-locara en els segiients punts:
recepcio recepcié recepcioé
oficines oficines oficines
habitacions zona internet hotel salons
botigues habitacions habitacions

botigues

CRITERIS DE DISSENY - IL-LUMINACIO

HOTEL

- HABITACIONS

utilitzacié de downlights disposats a I'entrada per garantir una il-luminacio
general i uns aplics a les parets per il-luminar I'habitacié amb una llum més
ténue.

- PASSADIS:

Utilitzacié de downlights disposats en sentit horitzontal, peré6 amb una lent
prismatica que aconsegueix un efecte banyador de paret doble. S'il-luminen
les dos parets longitudinals des de l'inici del sostre fins el terra, assegurant
un efecte espacial clar i acollidor. La utilitzacié de lamparas fluorescents
compactes de llarga vida util garantitzen un funcionament econémic.

PLANTES PARQUING

- SALONS
Es busca en general una il-luminacié uniforme a base de downlights i on
interessa destacar I'espai es pensa amb una llum puntual singular.

- BAR
es busca una llum general uniforme i una llum més puntual sobre cada taula,
amb un element més singular.

COMERC

il-luminacié uniforme a través d'unes lluminaries modulars integrades al fals
sostre.

LLEGENDA IL-LUMINACIO

Descripcio

downlight empotrat en el sostre ﬁ
mod. panarc (ERCO)

amb lampades fluorescents compactes

amb lent prismatica als passadissos m

aplic de paret per lampada de baix consum

amb lampara especial de lectura tipus LED. =
Joana Bover - Christhophe Mathieu

Mod. LEXA FL - ===

Aplic de paret amb difusor de metacrilat
mod. LAMPTUB (LAMP)

amb lampada fluorescent compacta TC-L
per il-luminar sobre els miralls dels banys

lluminaria penjant que evita I'enlluernament

PH LOUVRE (Louis Poulsen)

Element singular pels espais meés importants.

llum uniforme i optima a través de les pantalles d'alumini.

Downlight quadrat simetric
per a lampades de descarrega
empotrat en el sostre
mod. KUBIC (LAMP)

lluminaria penjant
amb lampara especial de lectura tipus LED.
Joana Bover - Christhophe Mathieu

Mod. LEXA FL

lluminaria modular 60x120
lampares fuorescents
xapa d'acer lacada amb difusor d'alumini brillant
i lames transversals estriades

llumenera lineal penjant

dos lampadas fluorescents compactes

linea Level de Regent Lighting

cos luminic d'alumini gris metalico i cables d'acer

PLANTA PRIMERA

PLANTA PIS TIPUS PLANTA SISENA

llumenera lineal penjant
lampada fluorescent compacte

aplic de paret per lampada exterior
banyador de paret Parscoop (ERCO)
hal-logenurs metal-lic
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