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PER A LES HABITACIONS EL SISTEMA
ESCOLLIT HA ESTAT VRV (VOLUM DE

REFRIGERACIO VARIABLE).

EL MOTIU PRINCIPAL ES LA GRAN
FLEXIBILITAT | ADAPTABILITAT DELS

PER A LES ZONES PUBLIQUES | ELS
PASSADISSOS AL VOLTANT DEL PATI
CENTRAL S'HA TRIAT UN SISTEMA

AIRE-AIRE. JA QUE ES UN SISTEMA
TAMBE QUE RESOLT LA VENTILACIO |

e Y y0 LA RENOVACIO DE L'AIRE DE L'ESPAI SISTEMES, JA QUE AMB UNA SOLA

W L R I - i, A CLIMATITZAR UNITAT EXTERIOR ES PODEN
| g ||. ' " o o , ACONSEGUIR UNA GRAN QUANTITAT
= H JEEERME LTS S | AQUEST SISTEMA ES ESPECIFIC PER A S EepAle INDEPENDENT INTERIORS.

ZONES DE GRAN MAGNITUD AMB
GRANS VOLUM A CALENTAR O
REFRIGERAR. ES A DIR QUE AL SER

ESPAIS DE CARACTER PUBLIC ELS
REQUERIMENTS DE RENOVACIONS

D'AIRE SON MOLT MES ELEVADES, LES
QUALS SERAN ASSOLIDES PER
AQUEST SISTEMA D'AIRE-AIRE.

ANIRIEN CONECTATS A SPLITS
INDEPENDENTS, DE FORMA QUE DOS
SPLITS CONECTATS A LA MATEIXA
UNITAT EXTERIOR PODEN ESTAR
DONANT A L'HORA UNA FRED | LA
CALOR.

AQUEST SISTEMA ES MOLT ADEQUAT
EPR AL HOTEL JA QUE CADA CLIENT

TE ELS SEUS PROPIS REQUERIMENTS.
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S'HA DISPOSAT UNA INSTAL-LACIO DE CAPTACIO | APROFITAMENT DE L'ENERGIA

L PRODUIDA PEL SOL, PER A LA CONTRIBUCIO EN L'ENERGIA DE L'AIGUA CALENTA
SANITARIA.

I'INSTAL-LACIO CONSTA D'UN SISTEMA DE CAPTACIO CONSISTENT EN UNA
PLANTACIO DE PLAQUES SOLARS A L'ULTIMA COBERTA DE L'EDIFICI CONECTADA

AL SISTEMA D'ACUMULACIO ON, MITJANCANT UN SERPENTI, ES TRANSMET LA
CALOR A L'AIGUA CONTINGUDA A L'ACUMULADOR.
AQUESTS ACUMULADORS S'HAN DISPOSAT A LA PLANTA SOTACOBERTA.

AQUEST SISTEMA ES RECOLZA EN UN SISTEMA DE PRODUCCIO DE CALOR
CONVENCIONAL (CALDERA) QUE S'ENCARREGA D'APORTAR L'ENERGIA NECESSARIA
EN DIES NUBOLATS.

A PARTIR D'AQUEST PUNT DE GENERACIO PARTEIX TOTA LA XARXA D'AIGUA
CALENTA SANITARIA, DISTRIBUINT-SE A TRAVES DE PATINEJOS VERTICALS

PREVISTOS PER AL PAS D'INSTAL-LACIONS, PLANTES INTERMITGES
DINSTAL-LACIONS 1/0 FALS SOSTRES, DINS A CADA PUNT DE CONSUM.
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ESQUEMA FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE PRODUCCIO
D'AIGUA CALENTA SANITARIA
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