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D.1. Introducció 

En aquest annex s'estudien els costos d'explotació de l'EDAR de Solsona. 

En ser una planta de nova construcció s'estimen els costos imposant costs anàlegs als 

d'altres instal·lacions de característiques similars. 

 

D.2. Dades bàsiques del servei 

Cabal anual 

 
Cabal mitjà diari 6.275 m3/dia 

Durada 365 dies/any 

Cabal anual esperable total 2.290.375 m3/any 
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D.3. Despeses d’explotació 

D.3.1. Despeses fixes 

D.3.1.1. Personal 

El personal destinat al servei de la planta serà: 

 
1  Cap de planta 55.000,00 55.000   €/any 

1  Oficial 1a electromecànic 32.400,00 32.400   €/any 

2  Operadors de planta 27.000,00 54.000   €/any 

   Total despeses de personal  141.400   €/any 

 

D.3.1.2. Reparació i conservació 

El cost estimat de la planta depuradora serà el següent, que s’aproxima a partir dels 
valors del pressupost de l’annex C: 

 
COST OBRA CIVIL  2.450.000,00 € 

COST EQUIPS ELECTRO-MECÀNICS I ELÈCTRICS   2.350.000,00 € 

COST TOTAL E.D.A.R.  4.800.000,00 € 

Cal indicar que el valor de Varis i imprevists del pressupost, que val aproximadament 
500.000 €, s’ha repartit a parts iguals entre el cost de l’Obra civil i el cost dels Equips 
electro-mecànics i elèctrics. 

D.3.1.2.1 Conservació equips 

D'acord amb l'experiència prèvia en obres similars, aquest capítol sol muntar al 2,00% 

anual sobre els costs de primera instal·lació. En aquesta partida s'inclou la reparació de 

mecanismes, reposició de petit material mecànic, greixatge, reparació i reposició de 

material elèctric, manteniment d'estacions transformadores, pintura i manteniment 

general. 
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En dur a terme el manteniment durant aquest primer any de garantia, aquesta xifra queda 

reduïda a un 50% del seu valor posterior. 

Conservació equips 1,00% 2.350.000,00 € 23.500,00 €/any 

 

 

D.3.1.2.2 Conservació obra civil 

D'acord amb l'experiència prèvia en obres similars, aquest capítol sol muntar al 1,00% 

anual sobre els costs de primera instal·lació. 

En dur a terme el manteniment durant aquest primer any de garantia, aquesta xifra queda 

reduïda a un 50% del seu valor posterior. 

Conservació obra civil 0,50% 2.450.000,00 €  12.250,00 €/any 

 

 

D.3.1.3. Anàlisis de control 

Es fa provisió d'una partida corresponent a anàlisis per al control i optimització del 

funcionament de la planta i per a diagnosi dels eventuals problemes. 

50 Anàlisis normals 672,00 33.600,00 € / any 

2 Anàlisis complertes 1.600,00 3.200,00 € / any 

  Total despeses d'anàlisis  36.800,00 € / any 
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D.3.1.4. Despeses administratives 

Es fa provisió de la partida corresponent a les despeses de caràcter administratiu, de 

compliment de normativa de treball, i de despeses de comunicacions i viatges. 

Neteja de les edificacions  1.200,00 €/any 

Vestuari    1.000,00 €/any 

Llicències fiscals   160,00 €/any 

Assegurança de Responsabilitat Civil  1.300,00 €/any 

Impresos i correus   65,00 €/any 

Telèfon    2.300,00 €/any 

Viatges de supervisió i manteniment  3.615,65 €/any 

Transport i mitjans materials   2.515,65 €/any 

Total despeses administratives  12.156,30 €/any 

 

D.3.1.5. Part fixa de la despesa elèctrica 

Aquest apartat inclou la part fixa de la despesa elèctrica, que es compon dels termes de 

potència contractada, més els consums dels equips el funcionament dels quals no té una 

dependència proporcional del cabal que s'estigui tractant. 

Tarifa: 

Terme de potència 4,786429 €·kW-1·mes-1 

Terme d'energia 0,073112 €·(kW·h)-1 

D.3.1.5.1 Terme de potència 

 
Potència total instal·lada 692,87 kW 

Potència màxima simultània 520,11 kW 

Potència contractada 550 kW 
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Despesa de potència contractada: 

any
€

 31.590,43
mes

€
 2.632,54

meskW
€

 4,786429kW 550 ==
⋅

⋅  

Total despesa de potència contractada: 

EDAR     31.590,43 €/any 

TOTAL   31.590,43 €/any 

D.3.1.5.2 Energia consumida fixa 

Els consums de les màquines d'actuació fixa són: 

EDAR Pot. abs. Temps Consum
EQUIP (kW) (h/dia) (kW·h/dia)
Pou de gruixuts. 3,26 1,00 3,258
Pont dessorrador-desgreixador 1 0,23 24,00 5,400
Pont dessorrador-desgreixador 2 0,23 24,00 5,400
Turbina aeració 1 2,74 24,00 65,664
Turbina aeració 2 2,74 24,00 65,664
Turbina aeració 3 2,74 24,00 65,664
Turbina aeració 4 2,74 24,00 65,664
Bomba de sorres 1 1,63 12,00 19,548
Bomba de sorres 2 1,63 12,00 19,548
Classificador de sorres 0,68 12,00 8,100
Concentrador de greixos 0,36 6,00 2,160
Accelerador de corrent 1 4,05 24,00 97,200
Accelerador de corrent 2 4,05 24,00 97,200
Accelerador de corrent 3 4,05 24,00 97,200
Accelerador de corrent 4 4,05 24,00 97,200
Bufador reactor biològic 1 87,30 0,00 0,000
Bufador reactor biològic 2 87,30 12,00 1.047,600
Bufador reactor biològic 3 87,30 0,00 0,000
Bufador reactor biològic 4 87,30 12,00 1.047,600
Bufador reactor biològic 5 (reserva) 0,00 0,00 0,000
Pont decantador 1 0,50 24,00 11,880
Pont decantador 2 0,50 24,00 11,880
Bomba submergible. RECIRCULACIÓ 1 2,79 18,00 50,220
Bomba submergible. RECIRCULACIÓ 2 (reserva) 0,00 0,00 0,000
Bomba submergible. RECIRCULACIÓ 3 2,79 18,00 50,220
Bomba submergible. RECIRCULACIÓ 4 (reserva) 0,00 0,00 0,000
Pont espessidor de fangs 0,32 24,00 7,560
    
ENERGIA CONSUMIDA FIXA 391,23 2.941,830
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Despesa d'energia consumida fixa: 

any
€

 78.505,32
dia
€

 215,08
kW·h

€
2 0,07311

dia
kW·h

 2.941,830 ==⋅  

Total despesa d'energia consumida fixa: 

EDAR   78.505,32  €/any 

TOTAL     78.505,32  €/any 

 

 

D.3.1.6. Altres 

En aquest apartat s'hi inclouen les despeses imprevistes, estudis complementaris 

d'assessorament i millora i despeses vàries. 

Assessorament i estudis 1.150,00 €/any 

Aigua potable 325,00 €/any 

Imprevists 2.300,00 €/any 

Eines 1.200,00 €/any 

Material fungible 700,00 €/any 

Insecticides 144,17 €/any 

Total despeses vàries 5.819,17 €/any 
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D.3.2. Despeses variables 

D.3.2.1. Part variable de l’energia 

Sobre el cabal de disseny de la planta, els consums dels equips electromecànics, el 
funcionament dels quals depèn, amb proporcionalitat, del cabal d'arribada. 

Cal recordar dues dades que s’han esmentat més amunt: 

Cabal de disseny 6.275 m3/dia 

Terme d'energia 0,073112 €·(kW·h)-1 

 

EDAR Pot. abs. Temps Consum
EQUIP (kW) (h/dia) (kW·h/dia)
Bomba submergible. CAPÇALERA 1 16,65 15,00 249,750
Bomba submergible. CAPÇALERA 2 16,65 10,00 166,500
Bomba submergible. CAPÇALERA 3 16,65 15,00 249,750
Bomba submergible. CAPÇALERA 4 16,65 10,00 166,500
Tamís de fins 1 1,98 12,00 23,760
Tamís de fins 2 1,98 12,00 23,760
Cargol transportador-compactador. 1,35 12,00 16,200
Bufador reactor biològic 1 87,30 24,00 2.095,200
Bufador reactor biològic 2* 87,30 0,00 0,000
Bufador reactor biològic 3 87,30 24,00 2.095,200
Bufador reactor biològic 4* 87,30 0,00 0,000
Bufador reactor biològic 5 (reserva) 0,00 0,00 0,000
Bomba submergible. PURGA 1 2,25 6,00 13,500
Bomba submergible. PURGA 2 (reserva) 0,00 0,00 0,000
Bomba submergible. PURGA 3 2,25 6,00 13,500
Bomba submergible. PURGA 4 (reserva) 0,00 0,00 0,000
Pont espessidor de fangs 0,32 24,00 7,560
Bomba fangs espessits a centrífugues 1 2,16 5,00 10,800
Bomba fangs espessits a centrífugues 2 (reserva) 0,00 0,00 0,000
Bomba fangs espessits a centrífugues 3 2,16 5,00 10,800
Bomba dosificadora polielectròlit 1 0,68 5,00 3,375
Bomba dosificadora polielectròlit 2 (reserva) 0,00 0,00 0,000
Bomba dosificadora polielectròlit 3 0,68 5,00 3,375
Centrífuga 1 9,90 5,00 49,500
Centrífuga 2 9,90 5,00 49,500
Bomba fang deshidratat a tolva 1 13,50 5,00 67,500
Bomba fang deshidratat a tolva 2 13,50 5,00 67,500
    
ENERGIA CONSUMIDA VARIABLE 478,40 5.383,530
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* Es considera que els bufadors 2 i 4 sempre estaran activats independentment del cabal 

d’aigua d’arribada a tractar i, per tant, estaran amb un valor de h/dia de funcionament dins 

l’apartat d’Energia consumida fixa. Els bufadors 1 i 3 s’activaran en cas d’augmentar el 

cabal d’aigua d’arribada a tractar per tal d’augmentar l’aeració. Per tant, aquests últims 

apareixen amb un valor de h/dia de funcionament en aquest apartat de Part variable de 

l’energia. 

Despesa d'energia consumida variable: 

dia
€

 393,60
kW·h

€
2 0,07311

dia
kW·h

 5.383,530 =⋅  

Total despesa d'energia consumida variable: 

EDAR 393,60 €/dia 

TOTAL 393,60 €/dia 

33 m
€

 0,063 

dia
m

6275

dia
€

 393,60
=  

 

D.3.2.2. Retirada de residus 

D.3.2.2.1 Evacuació de fangs 

Producció de fangs en base seca sobre el cabal mitjà: 

33 m
secs SS kg

 0,2747 

dia
m

6275

*
dia

secs SS kg
 1723,97

=  

* Extret de l’apartat B.4.3.3.5 de l’annex B. 

  

Sequedat: 
humits"" fangs ó SS kg
secs fangs ó SS kg

 2,0% 20 =
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Producció de fangs en base humida: 

3

3

m
humits"" fangs ó SS Tm

0,001374

humits"" SS kg 1000
humits"" SS Tm

secs SS kg 0,2
humits"" SS kg

 
m

secs SS kg
0,2747

=

=⋅⋅

 

Preu de retirada dels fangs: 
 

humits"" fangs Tn
€

 00,38  

Despesa de retirada de fangs: 

33 m
€

052,0
humits"" fangs Tn

€
 00,38

m
humits"" fangs ó SS Tm

0,001374 =⋅  

 

D.3.2.2.2 Residus del pretractament 

L'evacuació dels residus sòlids retinguts en els diversos elements del pretractament 
s'estimen en: 

Preu de retirada dels residus pretractament:  
dia
€

247,34
any

€
 500.12 =

Despesa d’evacuació dels residus pretractament: 33 m
€

0,005

dia
m

6275

dia
€

34,247
=

D.3.2.3. Dosificació de reactius 

D.3.2.3.1 Polielectròlit 

Producció de fangs en base seca sobre el cabal mitjà: 

33 m
secs SS kg

 0,2747 

dia
m

6275

*
dia

secs SS kg
 1723,97

=  

* Extret de l’apartat B.4.3.3.5 de l’annex B. 
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Consum mitjà de polielectròlit: 0,004 kg polielectròlit/kgSS 

Dosi de polielectròlit: 

33 m
òlitpolielectr kg

 0,001 
SS kg

òlitpolielectr kg
0,004

m
SS kg

 0,2747 =⋅  

Preu específic: 3,60 €/kg polielectròlit

Preu dosificació de polielectròlit: 

33 m
€

 0,004 
òlitpolielectr kg

€
3,60

m
òlitpolielectr kg

 0,001 =⋅  

 

D.3.2.3.2 Clorur fèrric 

Dosi: 

3
3

3

3

m
FeCl l

 0,056 

dia
m

6275

*
dia

FeCl l
 351,77

=  

* Extret de l’apartat B.4.3.3.3.2.1 de l’annex B. 

Densitat del producte comercial: 1,350 kg/l 

Preu específic:  0,290 €/kg 

Preu dosificació: 

33
3

m
€

 0,022 
kg
€

,2900
l

kg
 1,350

m
FeCl l

 0,056 =⋅⋅  
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D.4. Despeses d’explotació per capítols 

D.3.1 Despeses fixes 

D.3.1.1 Personal 141.400,00 €/any 
D.3.1.2.1 Conservació equips 23.500,00 €/any 
D.3.1.2.2 Conservació obra civil 12.250,00 €/any 
D.3.1.3 Anàlisis de control 36.800,00 €/any 
D.3.1.4 Despeses administratives 12.156,30 €/any 
D.3.1.5.1 Terme de potència 31.590,43 €/any 
D.3.1.5.2 Energia consumida fixa 78.505,32 €/any 
D.3.1.6 Altres  5.819,17 €/any 

DESPESES FIXES. EXECUCIÓ MATERIAL  342.021,22 €/any 

 
DESPESES GENERALS 13,00% 44.462,76 €/any 

BENEFICI INDUSTRIAL  6,00% 20.521,27 €/any 

DESPESES FIXES EXECUCIÓ PER CONTRACTE S/IVA 407.005,26 €/any 

  

TOTAL DESPESES FIXES DIÀRIES 1.115,08 €/dia 

DISTRIBUCIÓ DE DESPESES FIXES

Conservació equips
7%

Conservació obra civil
4%

Anàlisis de control
11%

Despeses 
administratives

4%

Energia consumida 
fixa
23%

Personal
40%

Terme de potència
9%

Altres
2%
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D.3.2 Despeses variables 

D.3.2.1 Part variable de l’energia 0,063 €/m3 
D.3.2.2.1 Evacuació de fangs 0,052 €/m3 
D.3.2.2.2 Residus del pretractament 0,005 €/m3 
D.3.2.3.1 Polielectròlit 0,004 €/m3 
D.3.2.3.2 Clorur fèrric 0,022 €/m3 

DESPESES VARIABLES. EXECUCIÓ MATERIAL. 0,146  €/m3 
 

DESPESES GENERALS 13,00% 0,019  €/m3 

BENEFICI INDUSTRIAL 6,00% 0,009  €/m3 

DESPESES VARIABLES. EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

S/IVA 0,174  €/m3 

 

CABAL ESPERABLE ANUAL  2.290.375  m3/any 

 

TOTAL DESPESES VARIABLES ANUALS  398.709,26  €/any 

DISTRIBUCIÓ DE DESPESES VARIABLES

Polielectròlit
3%

Clorur fèrric
15%

Evacuació de fangs
36%

Part variable de 
l'energia

42%

Residus del 
pretractament

4%
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D.5. Pressupost final d’explotació 

D.3.1 Despeses fixes 

any
€

 407.005,26
any
dies

365
dia
€

 1.115,08 =⋅  

D.3.2 Despeses variables 

any
€

 398.709,26
any
m

2.290.375
m
€

 0,174
3

3 =⋅  

 

TOTAL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 

S/IVA 805.714,51 €/any 

 

DISTRIBUCIÓ DE DESPESES D'EXPLOTACIÓ

DESPESES 
VARIABLES

49%

DESPESES FIXES
51%

 


