NSTALACION DE FONTANERIA

LEYENDA

CRITERIOS DE FONTANERIA

Se regulara en funcidén del cumplimiento basico HS.
SALUBRIDAD (Suministro de agua HS 4)

Se plantea que el complejo dispondrd de una sola
acometida de la red publica con el contador general
correspondiente.
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Las canalizaciones de agua fria no tienen que resultar
afectadas por focos de calor y por lo tanto siempre
estaran separadas de las del agua caliente por una
distancia de 4 cm como minimo. Cuando esten en un mismo
plano vertical, el agua fria ird bajo el agua caliente.
Ambas deben ir por debajo de cualguier canalizacidén o
elemento que dispoga de elementos eléctricos,
electrdénicos o de telecomunicaciones, como minimo a 30 cm
en paralelo.

El agua caliente sanitaria se produce mediante el
calentamiento de ésta en acumuladores con resistencia
eléctrica, debido a gue la demanda no es muy elevada y
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SISTEMA DE REUTILIZACION DE LAS AGUAS GRISES
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BODEGA DE VINOS CAN CALOPA PARQUE DE COLLSEROLA
JULIA CHABRERA GOMEZ—BARQUERO_ JULI02008



