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TRAZADO RED FONTANERIA

propietario.

adecuadamente para permitir su identificacion.

aparato lleva su propia llave.

La produccién de ACS se consigue mediante una caldera situada en la planta sétano.

llena con agua de la red.

depdsitos de acumulacién.

La instalacion de fontaneria empieza donde estén los contadores, que es donde el agua pasa a ser de la acometida a ser del

Hay varios contadores para diferenciar el mercado, el restaurante y los bares exteriores por la diferencia de propietarios.

La acometida debe disponer de una llave de corte en el exterior de la propiedad. También se debe colocar una llave de corte
general en el interior de la propiedad, en una zona de uso comun, accesible para su manipulacion y sefialada

El armario del contador general contiene, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la instalacion

general, el contador, una llave, grifo de prueba, una valvula de retencion y una llave de salida.

En la entrada de cada local humedo es necesario sectorizar con una llave de paso estanca y faci de registrar. Ademés, cada

Cualquier canalizacion de agua (sea fria 0 ACS) debe ir por debajo de las canalizaciones eléctricas o de telecomunicaciones.

La red de fluxores y redes de riego funcionan con el agua recogida de la lluvia. En caso de que este depdsito esté vacio se

Los fluxores son capaces de proporcionar un caudal de agua abundante en poco tiempo. Esto es posible partir de unos
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PLANTA BAJA (COTA 167)
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