_stretches

La composicié volumeétrica és clara: dos volums de base rectangular, el de les encavallades i el de PB+1. Es en
el proces d'adaptacid del volum base a la parcel-la on apareixen uns cossos triangulars per acabar d'aprofitar la
superficié d'aquesta. Es en aquests llocs on trobem la majoria de les patologies. Afortunadament el cos central
esta en bon estat.

_Humitats per infiltracio

Les humitats per infiltracié sén la causa de les principals patologies de I'edifici. Sistematicament, trobem series
patologies al voltant dels elements arquitectonics més delicats. Aixi, als patis existents i la mitjanera nordia les
, trobem "focus de patologia”. A mesura que ens allunyem d'aquests punts, les patologies es calmen.

_Oxid a les biguetes

Trobem llocs on la presencia d'aigua és més abundant. Aixo a portat a una severa oxidacié dels perfils metal-lics
de certs forjats. S'observen biguetes amb molt de material erosionat, nivells preocupants.

_Carbonatacio de les armadures del forjat: plastificacions armadures

En certs llocs trobem que les armadures del forjat s'han degradat fins al punt d'elongar-se i generar una fletxa
del forjat important. Les armadures s'han separat del forjat. La deformada és tant important que es creu que
la demolicié com a unica sol-lucié viable.

_Carbonatacid de les armadures del forjat: despreniments

A on l'accié de l'aigua no ha castigat tant les armadures (encara) trobem que a causa de |'expancio de les ar-
madures s'estan desprenent parts del forjat, principalment el revolté ceramic. La reparacid seria la sol-lucié
en els llocs on encara es poden salvar.

_Fongs, efluorescencies, taques

També trobem patologies de baix risc a causa de I'aigua tals com fongs enls llocs més critics, efluorescencies
en algun punt de |'obra vista i les mitiques taques d'humitat causades també per les cambres humides mal
resoltes.

_Assentament diferencial: esquerdes, deformades

Totique en el cos central, es a dir en els pilars de I'edifici no trobem assentament diferencial, a les cantonades
trobem les mitiques esquerdes a causa del diferencial de rigidesa de dos murs solidaritzats. A la part nord de la
mitjanera del pati, trobem una esquerda de dimensions considerables que fins i tot esta causant I'abombament
del mur. També trobem esquerdes tipus en els murets de |'escala i altres unions semblants.

_Altres fisures, desconchados i degradacions

A bastants punts del recinte, una vegada més sempre aprop del focus, trobem petits desperfectes normals a
I'edat de I'edifici. Despreniments d'acabats com morter, guix i pintura, degradacions de certs envans o mit-
janeres. Patologies de facil sol-lucié i no preocupants. També trobem la manca de la capa de compressio d'un
sector del forjat de biguetes de formigé.

_Fusteries

Les fusteries també estan degradades. Gracies a l'aigua i als cops, |'estanqueitat d'aquestes es cuestionable.
Ovbiament son finestres metal-ligues amb vidre simple, amb un baix rendiment en perfectes condicions. Trobem
llocs on les fusteries estan trencades.

_Uralita

Un altre aspecte a tractar com a patologia es la presencia de uralita en les dos principals cobertes de I'edifici.
Tot i que es troben en bon estat, és un perill latent a tractar.

_Intrusions: gats, ocells, rates

Una causa de degradaci6 de |'edifici, encara que sigui només a nivell de enbrutament i petits robatoris, sdn la
presencia de animals que entren a |'edifici. Desde rates fins a gats ( que no ajuden a erradicar les rates) i prin-
cipalment els ocells han ocupat certs llocs residuals, on basicament han degradat notablament |'espai.

_Instal-lacio electrica

La instal-laci6 electrica també esta degradada i fora de normativa. El quadre de comandament no esta deguda-
ment protegit, els cables no estan degudament ordenats o protegits. Els endolls estan degradats, moltes bom-
betes no van i llumenraries trencades. Tampoc té un sistema organitzatiu clar.

_Proteccit6 contra incendis

L'estructura metal-lica no esta aillada. A nivell de recorreguts falten escales d'evacuacio, portes homologades.
La senalitzacio és nula practicament tant en cartells com amb Illums. No es disposa de sistemes de deteccié o
extincid. A nivell economic, un gran problema.

_Termica, acUstica

L'envolvent de |'edifici i les seves particions, tenen un deficit de capacitat alhora d'aillar termicament i acUstica-
ment. La majoria de paraments no tenen aillament. El comportament energetic de I'edifici ha de ser un aspecte
basic, aixi cal millorar les qualitats del paraments.

_Accessibilitat

Un altre dels handicaps de I'edifici és la mala accessiblitat que té en algun sectors. Rampes massa inclinades,
falta d'ascensor, portes estretes. un edific no pensat per a una accessibilitat universal.

FAB LAB A CAN FUGAROLAS Gerard Izquierdo

_enderrocs necessaris

Una vegada analitzats els sistemes constructius i les seves patologies, definim uns enderrocs necessaris, degut
al seu estat ruings. Les adaptacions morfologiques a la forma de la parcela son els volums on es caoncetren les
degradacions més fortes. Les cobertes d'uralita també s'hauran de treure amb un protocol costds i elaborat.

_planta soterrani

_planta primera
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industries favorables

BIGI

SERRALLERIA FUSTERIA ROBOTICA

El col-lectiu té un capitalhuma professional important. aixi, es detecten tres industries ben representades a Can
Fugarolas, amb personal i eines per ajudar a la rehabilitacié del lloc. Tenim un grup de serrallers, fustes, enginy-
ers i tecnics electronics. La definicié constructiva de la proposta haura de tenir en compte aguests professionals
per facilitar I'autoconstruccio.
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