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SUBMINISTRAMENT D'AIGUA SANEJAMENT =
[
PER MOTIUS DE PROXIMITAT ALS HABITATGES S'OBTINDRA L'AIGUA DE L'ESCOMESA CENTRE CivIC
DEL CARRER SEVILLA MENTRE QUE AL CENTRE CiviC ES FARA PEL CARRER DE
LEPANTO.’ CADA EDIFICI DISPOSA AIXi DE LA SEVA UNITAT DE COMPTADORS, AL L'AIGUA DE PLUJA ES PARCIALMENT ENMAGATZEMADA A LA COBERTA VEGETAL ]j‘
CENTRE CIVIC A LA PLANTA BAIXA (+0.00) | ALS HABITATGES A LA PLANTA PATI EXTENSIVA | TOT L'EXCEDENT ES DRENAT | DESAIGUAT PER BONERES | RECOLLIT PER H‘
(+4.25). UN COL-LECTOR AMAGAT AL FALS SOSTRE QUE DERIVA AL BAIXANT PRINCIPAL EL R
QUAL L'EXPULSA AL COL-LECTOR DEL CARRER LEPANTO.
CENTRE CIVIC ]ﬁ
LES AIGUES GRISES D'ALTRA BANDA SON RECOL-LECTADES PELS CORRESPONENTS Ct g
EL CIRCUIT DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DEL CENTRE CIVIC ALIMENTA A LES RAMALS DELS BANYS DE CADA PLANTA PER UN BAIXANT DE RESIDUALS UNIC FINS N =
QUATRE PLANTES DE SERVEIS DEL NUCLI PRINCIPAL A MES DE LA CAFETERIA | EL SER EXPULSADES A LA XARXA AMB EL SEU CORREPONENT SIFO | ARQUETA DE
ELS SERVEIS VINCULATS A LA CAFETERIA | LA SALA D'ACTES. ELS NuCLIS SORTIDA.
GENERALS DE CADA PLANTA DISPOSEN DE DOS LAVABOS DEADAPTATS QUE NOMES ) . q
COMPTARAN AMB AFS. PREDIMENSIONAT DE LA RED D'EVAQUACIO D'AIGUES PLUVIALS {:TB -
HABITATGES - BA/XANTS (TAULA 4.8) P
Al REAL=ISI, 14 M2 X 1.1 =166,25 M2 (SUP. CORREGIDA) >> @ BPI = 75 MM e
ELS CIRCUIT D'AIGUA DE L'EDIFICI D'HABITATGES DIPOSA DE 2| COMPTADORS A2 REAL=I5I,I4 M2 X |1 =166,25 M2 (SUP. CORREGIDA) >> @ BPZ = 75 MM
PARTICULARS CADASCUN DELS QUALS ALIMENTA A UN O DOS BANYS (I Pica, |

INODOR, | DUTXA) | UNA CUINA (I PICA | | RENTAVAIXELLES), | COMPTADOR PER A
SERVEIS COMUNS | | PER AL CIRCUIT D'ACS DE LES PLAQUES SOLARS. - COL-LECTORS (TAULA 4.9 / COL-LECTORS PENJATS PENDENT 1%
Al+A2 REAL=166,25M2+166,25M2=332,5M2(SUP. CORREGIDA)>> @ CPI=160 MM

DIPOSIT
ACS

PLANTA COBERTA

CONTRIBUCIO SOLAR MINIMA. PREDIMENSIONAT DE LES PLAQUES SOLARS CPl CORRESPON AL COL-LECTOR GENERAL D'AIGUES PLUVIALS DE L'EDIFICI AMB UN
UTILITZAREM L'ORDENANCA MUNICIPAL DE BARCELONA COM PER AL CALCUL, JA QUE DIAMETRE 160MM
SEMPRE SERA LA MES RESTRICTIVA.

C ALDERA

,’"", 4\ \

CENTRE Civic PREDIMENSIONAT DE LA XARXA D'EVAQUACIO D'AIGUES RESIDUALS

CONSUM DIAR!I D'AIGUA PER PERSONA: 2L - BAIXANTS (EL DIAMETRE DELS BAIXANTS S'OBTE A TRAVES DE LA TAULA
CoNSUM DIARI TOTAL DACS: 520L/01a AETRE MM UE SUPORTEN £LS WE €5 0 Moy —
DEMANDA ANUAL D'ACS: 520-365=189.800 L/ANY W%WWW// K A
TeC PREVISTA D'UTILITZACIO: 60°C/ T2 XARXA= 13,75°C UD BRI= 2 INODORS-5UD + 2 LAVABOS-2UD = I14UD >> @ BRI = [10 MM - f"*P
- CONSUM ANUAL (L/ANY) - CE AT2(T° D'ENTRADA -T© DE SORTIDA) - | = - COLLECTORS (TAULA 4.5 / COL-LECTORS PENJATS PENDENT 2%) : J 4
189.800 L/ANY - 0,001163 KW- H/0C KG - (602-13,752) - | =
10.209,] KWH/ANY UD CRI= BRI = I14UD >> @ CRI = [10 MM
- EACS SOLAR HABITATGES = 10.209,15 KWH/ANY - 0,6 = UD CR2= 5 INODORS-BUD + 4 LAVABOS-2UD + 2 PIQUES:2UD + |
6125,4L6 KWH/ANY RENTAVAIXELLES-6UD = 43UD >> @ CR2 = 10 MM
- AREA DE CAPTADORS = 6125,46 / (1635 - | - | - O,4) =
9,36 M2
HABITATGES

PER A UN CAPTADOR DE 2 M2 DE SUPERFICIE, L'AREA CAPTADORA SERA 1,90 M2 N
= 9,36/1,90 M2=4,92 = 5 CAPTADORS MINIM - EN COLLOQUEM |5 JA QUE ES
DISPOSA D'ESPAI SUFIECIENT A LA COBERTA | PER CONTRIBUIR A L'APORTACIO DE
L'AIGUA CALENTA NECESJSARIA PER A LA CALEFACCIO.

A L'EDIFICI D'HABITATGES, LES AIGUES PLUVIALS SON RECOLLIDES A LA PLANTA
COBERTA AMB BONERE, CADASCUNA DE LES QUALS TE ASIGNADA UNA SUPERFICIE DE
RECOLLIDA NO SUPERIOR A I50MZ LA QUAL CORRESPON A UN HABITATGE. AIX] DONS
LA COBERTA COMPTA AMB 7 BONERES + | (BADALOT) = 8 BONERES. ELS BAIXANTS
S'ENCABEIXEN ALS CALAIXOS D'INSTAL-LACIOBNS FINS A LA PALNTA DE TRASTERS
ON SON RECOLLITS PEL COL-LECTOR PRINCIPAL FINS A L'ESCOMESA DE LA XARXA

HABITATGES GENERAL AMB EL SEU CORRESPONENT SIFO | ARQUETA DE SORTIDA. LES AIGUES

GRISEN SON RECOL-LECTADES PELS CORRESPONENTS RAMALS | SEGUEIXEN EL MATEIX
CONSUM DIARI D'AIGUA PER PERSONA: 22L RECORREGUT EN PARAL-LEL A LES AIGUES PLUVIALS ESSENT EVAQUADES DE MANERA
N2 D'USUARIS: 2:15= 30PERSONES + 132 (SALA D'ACTES) SEPARADA.

CONSUM DIARI TOTAL D'ACS: 660L/DIA + 26LL/DIA = 92LL/DIA
DEMANDA ANUAL D'ACS: 924-365=332.640 L/ANY

T2C PREVISTA D'UTILITZACIO: 60°C/ T2 XARXA= 13,75°C PREDIMENSIONAT DE LA XARXA D'EVAQUACIO D'AIGUES PLUVIALS
- CONSUM ANUAL (L/ANY) - CE AT®(T® D'ENTRADA -T© DE SORTIDA) - | = PREDIMENSIONEM LA RED DE BAIXANTS | COL‘LECTORS PLUVIALS SEGONS LA TAULA
332.6L0 L/ANY - 0,001163 KW- H/0C KG - (602 - 13,759) - | = 4.8 | 4.9 DE L'APARTAT DE SANEJAMENT DEL CTE, AMB UN FACTOR DE CORRECCIO
17.892,28 KWH/ANY DE I, A LES SUPERFICIES DE RECOLLIDA SEGONS EL MAPA DE ISOYETAS Y ZONAS
- EACS SOLAR HABITATGES = 17.892,28 KWH/ANY - 0,6 = PLUVIOMETRICAS, JA QUE EL PROJECTE ES TROBA A BARCELONA (ZONA
_ 10.755,37 KWH/ANY PLUVIOMETRICA B).
- AREA DE CAPTADORS = 10.735,37 / (1635 - | - | - 0,4) =
16,41 M2 - BAIXANTS (TAULA 4.8)
PER A UN CAPTADOR DE 2 M2 DE SUPERFICIE, L'AREA CAPTADORA SERA 1,90 M2. N Al REAL=107,12 M2 X I.1 = 117,83 M2 (SUP. CORREGIDA)>> @ BPI = 75 MM PLANTA TIPUS
= 16,41/1,90 M2 = 8,63 = O CAPTADORS MiNIM. A2 REAL=107,12 M2 X I.I = 117,83 M2 (SUP. CORREGIDA)>> @ BP2 = 75 MM
A3 REAL=86,35 M2 X I.I = 94,98 M2 (SUP. CORREGIDA)>> @ BP3 = 63 MM
AL REAL/AS REAL/A6 REAL/A7 REAL = 86,35 M2 X I.I = 94,98 M2 (SUP.
CORREGIDA) >> @ BPL/5/6/7 = 63 MM

CI—”\/]A | VENT | I—AC | O - COL-LECTORS (TAULA 4.9 / COL-LECTORS PENJATS PENDENT (%)

N

) Al+A2 117,83 M2+117,83 M2 =235,66 M2 (SUP. CORREGIDA)>> @ CPI=I25 MM ///;%‘\
EL CENTRE CIVIC AS3+AL+AS+AG+AT 9L,98M2X5 (SUP.CORREGIDA) =474,90 MZ2(SUP. CORREGIDA)>> ﬂ<
@ CrP2=160 MM
DONADA L'ESTRATIFICACIO DEL PROGRAMA | EL CONDICIONAMENT TOPPOGRAFIC DE LA PLANTA
BAIXA, LA QUAL ES TROBA PARCIALMENT SOTERRAADA, ES DEFINEIX UNA UNICA ZONA CPl CORRESPON AL COL-LECTOR GENERAL D'AIGUES PLUVIALS DE L'EDIFICI AMB UN
BIOCLIMATICA ESTATICA PER A LA TOTALITAT DE L'EDIFICI, PER TANT LES ZONES ES DIAMETRE 130MM
CLIMATITZEN | VENTILEN ARTIFICIALMENT. CP2 CORRESPON AL COL-LECTOR GENERAL D'AIGUES PLUVIALS DE L'EDIFICI AMB UN

DIAMETRE 160MM

PER CLIMATITZAR | VENTILAR EL CENTRE CIVIC ES PROPOSA UN SISTEMA DE CLIMATITZACIO
TOT-AIRE AMB UTA EXTERIORS ACUMULADOR DE ACS DE LES PLAQUES SOLARS | PLANTA
REFRIGERADORA TOT SITUAT A COBERTA. TANMATEIX LES AULES | PROGRAMA MES PETIT COM
ADMINISTRACIO COMPTA AMB UNITATS TERMINALS TIPUS CASSETTE PER ACONDICIONAR L'AIRE
EN FUNCIO DE L'HORARI D'US. LA SALA D'ACTES PEL SEU COMPTE, AL REQUERIR UN MAJOR
NOMBRE DE RENOVACIONS/H | DONADA LA COMPLICACIO DE FER ARRIBAR ELS CONDUCTES DES
DE UN CLIMATITZADOR INDEPENDENT SITUAT A LA COBERTA, UTILITZA UN UTA QUE RENOVA

L'AIRE DEL LOCAL LA QUAL CANALITZA L'AIRE PRIMARI CAP A UNA BATERIA FAN COIL QUE UD BR(5,7.9.1113)= 3 PIQUES-2UD + 3 RENTADORES-6UD + 3 RENTAVAIXELLES-6UD

I B
CLIMATITZA L'AIRE. = 42UD >> @ BRI = 10 MM | /
| BRY

PREDIMENSIONAT DE LA XARXA D'EVAQUACIO D'AIGUES RESIDUALS

- BAIXANTS (EL DIAMETRE DELS BAIXANTS S'OBTE A TRAVES DE LA TAULA
Li.Ly, TENINT EN COMPTE QUE EL NOSTRE EDIFICI TE MES 3 PLANTES | QUE EL
DIAMETRE MINIM QUE SOPORTEN ELS WC ES DE [I0MM)

UD BR(6,8,10,12,14)= 3 INODORS-5UD + 3 LAVABOS-2UD + 3 DUTXES-3UD
= 30UD >> @ BRI = [10 MM
ELS HABITATGES UD BR(2,3)= 3 RENTADORES-6UD + 3 PIQUES-2UD + 3 RENTAVAIXELLES-6UD
= 42UD >> @ BRI = [10 MM
UD BR(I,4)= 6LAVABOS-2UD + 6 INODORS-5UD + 6 DUTXES-3UD

LES DUES TIPOLGIES D'HABITATGE COMPTEN AMB VENTILACIO CREUADA NATURAL PER A LA = 60UD >> @ BRI = 10 MM
RENOVACIO DE L'AIRE. PER A CLIMATITZAR L'HABITATGE ES DISPOSA D'UNA UNITAT SPLIT
INTERIOR AMB BOMBA DE CALOR CONNECTADA AMB LA UNITAT EXTERIOR SITUADA A COBERTA, - COL-LECTORS (TAULA L.5 / COL:LECTORS PENJATS PENDENT 2%)

LES CANONADES D'AIGUA DE LA QUAL BAIXEN PELS SAFAREJOS.

UD CRI = BR(5,7,9,11,13) + BR(6,8,10,12,14) = 42 + 30 = 72UD>> @ CRI = |10 MM
UD CR2 = BR(2,3) + BR(I,4) =102UD >> @ CrRZ = |10 MM

CRG SORTIDA GENERAL 184UD >> @= 110 MM
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(X5 CASSETTE) PRIMARI AMB CONDUCTES EXTERIOR A COBERTA, TOT-AIRE =1 R D i
S
ESQUEMA SISTEMA DE CLIMATITZACIO "TRIPARTIT" ESQUEMA XARXA D'EVACUACIO
PREDIMENSIONAT SECCIONS DELS CONDUCTES
CENTRE CIVIC SM2) HM™M VM) R-H  Q (MYH) Sppusis=Qu/V (V=10M/S) SECCIO CONDUCTE SISTEMA
SEXTRAC(:@:QJ/V (\/:8M/S) (MZ) CL|MAT|TZAC|@
VESTIBUL 240 3 696 L-5 3480 3480 / 10 - 3600= 0,096M2 S=0,4 - 0,5 M7  CLIMATITZADOR D'AIRE I
3480 / 8 - 3600= 0,120M2 Se= 0,4 - 0,3 M2 PRIMARI (CASSETES) D
AR
. 320 3 960 L-5 4800 4800 / 10 - 3600= 0,133M2  S= 0,4 - 0,35 M2 i Y
CENTRE Civic P. BAIXA 4800 / 8 - 3600= 0,166M2 Se= 0,4 - 0,4 M2 l’ﬂ ) PLANTA BAIXA
i 520 5| 960 b5 4800 4800 / 10 - 3600= 0,133M2 | S= 0,L - 0,35 M2 CLIMATITZADOR TOT-AIRE -
CENTRE CIVIC P. PATI L800 / 8 - 3600= 0,]66M2 | Se= 0,4 - 0,4 M2 (UTA EXTERIORS | —
BoMBA DE CALOR AMB o
) 265 3 795 L=5 3975 3975 /10 - 3600= 0,1l0M? | S= 0,4 - 0,5 M2 RECUPERADOR A COBERTA) .
CENTRE Civic P. | 3975 / 8 - 3600= 0,138M2  S¢= 0,4 - 0,35 M2
320 3 960 L-5 3975 3975 / 10 - 3600= 0,1l0M2 | S= 0,4 - 0,3 M2 : ' ke I A A TG
CENTRE CiviC P. 2 3975 / 8 - 3600= 0,138M2  S.= 0,4 - 0,35 M2 S
155 3 L65 6-8 3720 3720 / 10 - 3600= 0,103M2 S= 0,4 - 0,5M2  CLIMATITZADOR D'AIRE o
BAR 3720 / 8 - 3600= 0,129M2 Se= 0,4 - 0,3 M2 PRIMARI (CASSETES) N W\ _dcp
cPE=—
230 4,5 1035 6-8 8280 8280 / 10 - 3600= 0,23M? S= 0,4 0,6 M2 CLIMATITZADOR D'AIRE \
SALA D'ACTES 8280 / 8 - 3600= 0,295M2  S.= 0,4 - 0,75 M? PRIMARI v
i L7

(UNITAT DE CONDUCTES)
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