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Anexo A  

A1.   Codificación KKS 

Los sistemas y subsistemas descritos a continuación son los definidos para la planta de valorización 

energética de residuos sólidos urbanos TERSA, en la codificación KKS existen muchos más códigos, 

pero por no hacer muy extensa la literatura asociada se ha simplificado para mostrar la codificación 

utilizada en la planta. 

GRUPO SISTEMA PRINCIPAL 
cód. 
KKS 

LÍNEA DESCRIPCIÓN SISTEMA 

F0 F1 F0F1F2 FN1FN2 
 

LÍNEA 10 
    

C - EQUIPOS 
INSTRUMENTACI
ÓN Y CONTROL 

F -CUADROS DE CONTROL 
REMOTAS 

CF 10 
CUADROS DE CONTROL 

REMOTAS 

  
CFG 10 CUADROS SOPLADORES 

  
CFH 10 CUADROS REMOTAS 

 J -CUADROS DE CONTROL 
PRINCIPAL 

CJ 10 
CUADROS DE CONTROL 

PRINCIPAL 

  
CJB 10 

CUADROS CONTROL DE 
HORNO 

 Q-EQUIPOS DE 
CONTROL/ANALIZADORES 

CQ 10 
EQUIPOS DE 

CONTROL/ANALIZADORES 

  
CQA 10 ANALIZADOR GASES 

E - SUMINISTRO 
RSU Y 

ELIMINACIÓN 

T -EXTRACC. ESCORIAS Y 
CENIZAS FRÍAS 

ET 10 
EXTRACC. ESCORIAS Y 

CENIZAS FRÍAS 

DE RESIDUOS 
 

ETA 10 CANAL VIBRANTE 

H - GENERACIÓN 
DE CALOR Y TRAT. 

GASES 

A- SISTEMA DE PRESIÓN 
(CALDERA) 

HA 10 
SISTEMA DE PRESIÓN 

(CALDERA) 
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HAC 10 ECONOMIZADOR 

  
HAD 10 EVAPORADOR 

  
HAG 10 CIRCULACIÓN 

  
HAH 10 SOBRECALENTADOR 

  
HAN 10 SISTEMA DE PURGAS 

 B-ESTRUCTURA Y 
CERRAMIENTO 

HB 10 
ESTRUCTURA Y 

CERRAMIENTO HORNO 
CALDERA 

 
HORNO CALDERA HBA 10 ESTRUCTURA Y CIMIENTOS 

  
HBB 10 

PUERTAS, MIRILLAS Y 
ACCESOS 

  
HBC 10 AISLAMIENTO REFRACTARIO 

  
HBK 10 INTERIOR ZONA PARRILLAS 

 C-EQUIPOS DE LIMPIEZA 
CALDERA 

HC 10 
EQUIPOS DE LIMPIEZA 

CALDERA 

  
HCB 10 SOPLADORES DE HOLLÍN 

 D-EXTRACC. ESC.,CENIZA 
HORNO/CALDERA 

HD 10 
EXTRACC. ESC.,CENIZA 

HORNO/CALDERA 

  
HDA 10 EXTRACCIÓN DE ESCORIAS 

  
HDB 10 EXTRACCIÓN DE CENIZAS 

  
HDE 10 ELECTROFILTRO 

  
HDX 10 

HIDRÁULICA EXTRACTOR 
ESCORIAS 

  
HDY 10 

CONTROL EXTRACTOR 
ESCORIAS 

 F-SISTEMA 
ALIMENTACIÓN R.S.U 

HF 10 
SISTEMA ALIMENTACIÓN 

R.S.U 

  
HFA 10 TOLVA ALIMENTACIÓN 
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HFB 10 ALIMENTADOR 

  
HFK 10 

REFRIGERACIÓN TOLVA 
ALIMENTACIÓN 

  
HFY 10 

CUADRO ALIMENTADOR-
PARRILLA (FEURER) 

 H-SISTEMA DE 
COMBUSTIÓN PRINCIPAL 

HH 10 
SISTEMA DE COMBUSTIÓN 

PRINCIPAL 

  
HHC 10 PARRILLA DE COMBUSTIÓN 

  
HHL 10 

SUMINISTRO/REPARTICIÓN 
AIRE PRIMARIO 

  
HHU 10 REFRIGERACIÓN PARRILLA 

  
HHX 10 

SISTEMA HIDRÁULICO 
ALIMENT/PARRILLAS 

 J-EQUIPOS DE 
ENCENDIDO 

HJ 10 EQUIPOS DE ENCENDIDO 

  
HJA 10 QUEMADORES AUXILIARES 

 L-AIRE COMBUSTIÓN, 
PRECALENTADORES 

HL 10 
AIRE COMBUSTIÓN, 
PRECALENTADORES 

  
HLA 10 

CONDUCTOS ,VENTILADORES 
Y PRECALENT 

 
N-EVACUACIÓN GASES HN 10 EVACUACIÓN GASES 

  
HNA 10 

CONDUCTOS GASES 
COMBUSTION 

  
HNC 10 TIRO FORZADO 

 
R-FILTRO DE MANGAS HR 10 FILTRO DE MANGAS 

  
HRF 10 FILTRO DE MANGAS 

 T-TRATAMIENTO DE 
GASES (ABSORVEDOR) 

HT 10 
TRATAMIENTO DE GASES 

(ABSORVEDOR) 

  
HTF 10 SISTEMA ABSORVEDOR 
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 Y-EQUIPOS DE CONTROL 
HORNO/CALDERA 

HY 10 
EQUIPOS DE CONTROL 

HORNO/CALDERA 

  
HYA 10 

INSTRUMENTACIÓN Y 
CONTROL HORNO/CALDERA 

L - CICLO AGUA 
VAPOR 

A-SISTEMA AGUA 
ALIMENTACIÓN CALDERA 

LA 10 
SISTEMA AGUA 

ALIMENTACIÓN CALDERA 

  
LAB 10 

SIST. ALIMENTACIÓN 
CALDERA 

  
LAE 10 SIST. ATEMPERADOR VAPOR 

 
B-SISTEMA DE VAPOR LB 10 SISTEMA DE VAPOR 

  
LBA 10 VAPOR PRINCIPAL 

  
LBG 10 VAPOR AUXILIAR 

  
LBH 10 VAPOR ARRANQUE 

 
C-SISTEMA CONDENSADO LC 10 SISTEMA CONDENSADO 

  
LCA 10 CONDENSADO 

 D-ADITIVOS QUÍMICOS 
CICLO AGUA VAPOR 

LD 10 
ADITIVOS QUÍMICOS CICLO 

AGUA VAPOR 

  
LDA 10 

ADITIVOS CALDERAS (ADIC 
1610) 

P - SISTEMAS 
AGUA 

REFRIGERACIÓN 

A-SISTEMAS AGUA 
REFRIGERACIÓN 

PA 10 
SISTEMAS AGUA 
REFRIGERACIÓN 

  
PAB 10 

DISTRIBUCIÓN AGUA DE 
PROCESO 

  
PAF 10 

DISTRIBUCIÓN AGUA MAR 
REFRIG PARRILLA 

Q - SISTEMAS Y 
EQUIPOS 

AUXILIARES 

C-SISTEMA DE 
DOSIFICACIÓN QUÍMICA 

QC 10 
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN 

QUÍMICA 

  
QCB 10 CARBON ACTIVO 
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QCC 10 UREA 

 E-SISTEMA AIRE 
COMPRIMIDO 

QE 10 SISTEMA AIRE COMPRIMIDO 

  
QEC 10 

AIRE SOPLADO FILTRO 
MANGAS 

  
QED 10 

AIRE INSTRUMENTOS FILTRO 
MANGAS 

 F-SISTEMA AIRE 
INSTRUMENTACION 

QF 10 
SISTEMA AIRE 

INSTRUMENTACION 

  
QFC 10 

DISTRIBUCION AIRE 
INSTRUMENTACION 

S - SISTEMAS Y 
EQUIPOS DE 
SERVICIOS 

R-SERVICIOS LINEA 10 SR 10 SERVICIOS LINEA 10 

  
SRF 10 ORDEN Y LIMPIEZA 

COMUNES Y 
AUXILIARES 

    

A - REDE 
ELÉCTRICA 
EXTERIOR 

F-RED ELECT. DE 66 KV AF 
 

RED ELECT. DE 66 KV 

Y DISTRIBUCIÓN 
 

AFD 02 
INTERRUPTORES/DISYUNTOR

ES 

  
AFS 02 SECCIONADORES 

  
AFW 02 AUTOVALVULAS 

 
N-RED ELECT. DE < 1 KV AN 

 
RED ELECT. DE < 1 KV 

  
ANE 01 

CUADROS DISTR. DE BAJA 
TENSIÓN 

 Q-EQUIPOS DE MEDIDA Y 
PROTECCION RED 

AQ 
 EQUIPOS DE MEDIDA Y 

PROTECCION RED 

  
AQC 02 TRAFOS DE INTENSIDAD 

  
AQV 02 TRAFOS DE TENSIÓN 
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 S-PANELES, CABINAS 
DESCENTR. DE RED 

AS 
 PANELES, CABINAS 

DESCENTR. DE RED 

  
ASM 00 EQUIPOS DE MEDIDA 

B - TRANSMISIÓN 
DE POTENCIA 

B-CUADROS DISTR. Y 
TRAFOS MT (25 KV) 

BB 
 CUADROS DISTR. Y TRAFOS 

MT (25 KV) 

Y GENERACIÓN 
AUX. 

 
BBA 01 CUADROS DISTRIBUCIÓN MT 

  
BBT 01 TRAFO 11/25 KV 

  
BBT 02 TRAFO 25/66 KV 

  
BBK 01 CUADRO DE RELES 

 
D-COGENERACIÓN BD 

 
COGENERACIÓN 

  
BDA 00 MOTORES 

  
BDB 00 GENERADORES 

  
BDC 00 REFRIGERACIÓN 

 F-CUADROS 
DISTRIBUCIÓN Y TRAFOS 

BT 
BF 

 CUADROS DISTRIBUCIÓN Y 
TRAFOS BT 

  
BFA 00 

CUADROS PRINCIPALES 
DISTRIBUCIÓN (CCD) 

  
BFT 00 

TRANSFORMADORES 25 /0,4 
KV 

 J-CUADROS  
SUBDISTRIBUCIÓN BT 

BJ 
 CUADROS  SUBDISTRIBUCIÓN 

BT 

  
BJA 00 CUADROS SUBDISTRIBUCIÓN 

  
BJB 00 

CENTRO CONTROL MOTORES 
(CCM) 

 
R-SISTEMA DE S.A.I. (CA) BR 

 
SISTEMA DE S.A.I. (CA) 

  
BRA 00 SAI'S 

  
BRB 00 CUADROS DISTRIBUCIÓN SAI 
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 T-SISTEMA DE BATERÍAS 
(CC) 

BT 
 

SISTEMA DE BATERÍAS (CC) 

  
BTA 00 BATERÍAS 110 V CC 

  
BTB 00 CUADROS DISTRIBUCIÓN C.C. 

  
BTC 00 CARGADOR DE BATERÍAS 

C - EQUIPOS 
INSTRUMENTACI
ÓN Y CONTROL 

Q-EQUIPOS DE 
CONTROL/ANALIZADORES 

CQ 
 EQUIPOS DE 

CONTROL/ANALIZADORES 

  
CQA 00 ANALIZADOR CHIMENEA 

E - SUMINISTRO 
RSU Y 

A-RECEPCIÓN R.S.U, 
DESCARGA Y 
ALMACENAJE 

EA 
 RECEPCIÓN R.S.U, DESCARGA 

Y ALMACENAJE 

ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS 

 
EAA 00 

DESCARGA R.S.U 
(PLATAFORMA) 

  
EAE 00 

ALMACENAJE R.S.U (FOSO 
BASURAS) 

  
EAT 00 RECEPCIÓN R.S.U (BÁSCULA) 

 
C-DISTRIBUCIÓN R.S.U EC 

 
DISTRIBUCIÓN R.S.U 

  
ECA 00 COMUNES GRÚAS R.S.U 

  
ECA 01 GRÚA BESOS 

  
ECA 02 GRÚA BCN 

 T-EXTRACCIÓN ESCORIAS 
Y CENIZAS 

ET 
 EXTRACCIÓN ESCORIAS Y 

CENIZAS 

  
ETB 00 FOSO ESCORIAS 

  
ETC 00 BALSA DE DECANTACIÓN 

  
ETD 00 GRUA ESCORIAS 

  
ETN 00 EXTRACCIÓN DE LODOS 
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G - SUMINISTRO Y 
TRATAMIENTO DE 

AGUA 

A-SUMINISTRO AGUA DE 
RED Y DE PROCESO 

GA 
 SUMINISTRO AGUA DE RED Y 

DE PROCESO 

  
GAC 00 ENTRADA AGUA DE RED 

  
GAF 00 

DISTRIBUCIÓN Y BOMBEO 
AGUA DE PROCESO 

  
GAX 00 DUCHAS DE EMERGENCIA 

 C-TRATAMIENTO AGUA 
(PLANTA OSMOSIS) 

GC 
 TRATAMIENTO AGUA 

(PLANTA OSMOSIS) 

  
GCB 00 FILTRADO 

  
GCF 00 OSMOSIS 

  
GCG 00 DESMINERALIZACIÓN 

  
GCK 00 

SIST. ALMACENAJE AGUA 
TRATADA 

 H-SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN  AGUA 

TRATADA 
GH 

 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN  
AGUA TRATADA 

  
GHC 01 

DISTRIBUCIÓN AGUA 
TRATADA 

H - GENERACIÓN 
DE CALOR Y TRAT. 

GASES 

A-SISTEMA DE PRESIÓN 
(CALDERA) 

HA 
 SISTEMA DE PRESIÓN 

(CALDERA) 

  
HAN 00 

SISTEMA DE PURGAS Y 
TANQUE FLASH 

 D--RESIDUOS LAVADO 
GASES 

HD 
 

RESIDUOS LAVADO GASES 

  
HDF 00 

TRANSPORTE,ALMACEN Y 
DESCARGA RESIDUOS 

 
N-EVACUACIÓN GASES HN 

 
EVACUACIÓN GASES 

  
HNE 

 
CHIMENEA 
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L - CICLO AGUA 
VAPOR 

A-SISTEMA AGUA 
ALIMENTACIÓN CALDERA 

LA 
 SISTEMA AGUA 

ALIMENTACIÓN CALDERA 

  
LAA 01 

TANQUE ALIMENTACIÓN Y 
DESGASIFICADOR 

  
LAB 01 SIST. TUBERÍAS A.A.C 

  
LAC 01 SIST. DE BOMBEO A.A.C 

  
LAE 01 SIST. ATEMPERADOR VAPOR 

 
B-SISTEMA DE VAPOR LB 

 
SISTEMA DE VAPOR 

  
LBA 00 COLECTOR PRINCIPAL 

  
LBA 01 VAPOR AP A TURBINA KKK 

  
LBA 02 

VAPOR AP A TURBINA 
ALSTOM 

  
LBG 00 COLECTOR BAJA PRESIÓN 

  
LBG 01 

VAPOR A PRECALENTADORES 
AIRE AP 

  
LBG 02 

ALIMENTACIÓN COLECTOR 
BAJA POR A.P 

  
LBG 03 VAPOR A EYECTOR PRINCIPAL 

  
LBG 04 VAPOR A EYECTOR AUXILIAR 

  
LBG 05 VAPOR A TURBOBOMBA 

  
LBG 06 

VAPOR PRECALENTADORES 
AIRE BP 

  
LBG 07 

VAPOR REFRIGERACIÓN 
ALIMENTADOR 

  
LBG 08 VAPOR A DESGASIFICADOR 

  
LBH 00 COLECTOR DE ARRANQUE 

  
LBH 01 VAPOR BY PASS 

  
LBS 01 EXTRACCIÓN TURBINA KKK 
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LBS 02 

EXTRACCIÓN TURBINA 
ALSTOM 

  
LBY 01 

CONTROL Y PROTECCIÓN 
(SEGURIDADES) 

 
C-SISTEMA CONDENSADO LC 

 
SISTEMA CONDENSADO 

  
LCA 01 

TUBERÍA Y BOMBEO COND. 
KKK/OTROS 

  
LCA 02 

TUBERÍA Y BOMBEO COND. 
AUXILIAR 

  
LCA 03 

TUBERÍA Y BOMBEO COND. 
PRINCIPAL 

  
LCC 01 

PRECALENTADORES DE 
CONDENSADO 

  
LCM 03 

CONDENSADO EYECTORES 
PRAL. 

 D-ADITIVOS QUÍMICOS 
CICLO AGUA VAPOR 

LD 
 ADITIVOS QUÍMICOS CICLO 

AGUA VAPOR 

  
LDA 00 

ADITIVOS CALDERAS (ADIC 
1610) 

  
LDB 00 

ADITIVOS AGUA 
ALIMENTACIÓN (G-100) 

M - 
TURBOGRUPOS Y 
CONDENSADORES 

A-TURBINAS Y 
CONDENSADORES 

MA 
 TURBINAS Y 

CONDENSADORES 

  
MAA 01 CUERPO A.P. TURBINA KKK 

  
MAA 02 TURBINA ALSTOM 

  
MAC 01 CUERPO 1 B.P. TURBINA KKK 

  
MAC 02 CUERPO 2 B.P. TURBINA KKK 

  
MAG 01 

CONDENSADOR TURBINA 
KKK 

  
MAG 02 CONDENSADOR AUXILIAR 
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MAG 03 CONDENSADOR PRINCIPAL 

 K-GENERACIÓN 
ELÉCTRICA 

MK 
 

GENERACIÓN ELÉCTRICA 

  
MKA 01 ALTERNADOR KKK 

  
MKA 02 ALTERNADOR JEUMONT 

N - SUMINISTRO 
ENERGÍA A 
EXTERNOS 

A-PROCESO DE VAPOR 
DISTRICLIMA 

NA 
 PROCESO DE VAPOR 

DISTRICLIMA 

  
NAA 01 SIST. TUBERÍAS DE VAPOR 

  
NAB 01 

SIST. TUBERÍAS DE 
CONDENSADO 

  
NAK 01 SIST. DE PURGAS 

P - SISTEMAS 
AGUA 

REFRIGERACIÓN 

A-SISTEMAS DE 
REFRIGERACIÓN 

PA 
 SISTEMAS DE 

REFRIGERACIÓN 

  
PAA 00 BALSA AGUA MAR 

  
PAB 00 

REFRIG. POR AGUA DE 
PROCESO 

  
PAB 01 

REFRIG. PRINCIPAL POR 
AGUA DE MAR 

  
PAB 50 REFRIG. TURBOGRUPO KKK 

  
PAC 01 

BOMBEO PRINCIPAL AGUA 
MAR 

  
PAC 50 

BOMBEO AGUA MAR COND. 
KKK 

  
PAD 00 RETORNO AGUA MAR 

  
PAF 00 

REFRIGERACIÓN RACK 
PARRILLAS 

  
PAH 00 

SIST. LIMPIEZA 
CONDENSADOR 
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PAV 00 

SIST. LUBRICACIÓN BOMBAS 
AGUA DE MAR 

 U-ADITIVOS QUÍMICOS 
AGUA REFRIGERACIÓN 

PU 
 ADITIVOS QUÍMICOS AGUA 

REFRIGERACIÓN 

  
PUK 00 HIPOCLORITO 

  
PUL 00 FERROSULFATO 

Q - SISTEMAS Y 
EQUIPOS 

AUXILIARES 

C-SISTEMA DE 
DOSIFICACIÓN QUÍMICA 

QC 
 SISTEMA DE DOSIFICACIÓN 

QUÍMICA 

  
QCA 00 LECHADA DE CAL 

  
QCB 00 CARBON ACTIVO 

  
QCC 00 UREA 

 E-SISTEMA AIRE 
COMPRIMIDO 

QE 
 

SISTEMA AIRE COMPRIMIDO 

  
QEA 00 

GENERACIÓN AIRE 
COMPRIMIDO 

  
QEJ 00 SECADO Y DISTRIBUCIÓN 

 
J-SUMINISTRO GAS QJ 

 
SUMINISTRO GAS 

  
QJA 00 ERM 

 U-TOMA MUESTRAS 
CICLO AGUA-VAPOR 

QU 
 TOMA MUESTRAS CICLO 

AGUA-VAPOR 

  
QUA 00 

MUESTREO AGUA 
ALIMENTACIÓN 

  
QUB 00 MUESTREO VAPOR 

  
QUC 00 MUESTREO CONDENSADO 

S - SISTEMAS Y 
EQUIPOS DE 
SERVICIOS 

A-
CALEFACCIÓN,VENTILACI

ÓN, 
SA 

 CALEFACCIÓN,VENTILACIÓN,
A/C (INDUSTRIAL) 

 
A/C (INDUSTRIAL) SAA 00 

CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, 
ACC 
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SAY 01 

CUADROS VENTIL/ILUM. 
SALA 66 KV 

  
SAY 02 

CUADROS VENTIL/ILUM. 
SALA 25 KV 

 
D-SISTEMAS DE LIMPIEZA SD 

 
SISITEMAS DE LIMPIEZA 

  
SDA 00 ASPIRADOR CENTRALIZADO 

 G-SISTEMA PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

SG 
 SISTEMA PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS 

  
SGA 00 

EXTINCIÓN POR AGUA A 
PRESIÓN 

  
SGB 00 EXTINTORES PORTÁTILES 

  
SGJ 00 ESTACIONES DE CO2 

 M-PUENTES GRÚA Y 
POLIPASTOS 

SM 
 PUENTES GRÚA Y 

POLIPASTOS 

  
SMA 00 

PUENTES GRÚA Y 
POLIPASTOS 

 
N-ASCENSORES SN 

 
ASCENSORES 

  
SNA 00 ASCENSORES 

 
R-SERVICIOS PLANTA SR 

 
SERVICIOS PLANTA 

  
SRA 00 TALLER 

  
SRB 00 ALMACÉN 

  
SRC 00 LABORATORIO 

  
SRD 00 INVERSIONES 

  
SRE 00 ENGRASE 

  
SRF 00 ORDEN Y LIMPIEZA 

 T-SERVICIOS PARA EL 
PERSONAL 

ST 
 SERVICIOS PARA EL 

PERSONAL 

  
STA 00 CALDERAS ACS 
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STB 00 CLIMATIZACIÓN 

 
L-ILUMINACIÓN SL 

 
ILUMINACIÓN 

  
SLA 00 ILUMINACIÓN 

 
W-SEGURIDAD Y CALIDAD SW 

 
SEGURIDAD Y CALIDAD 

  
SWA 00 SIG 

  
SWB 00 SEGURIDAD Y SALUD 

  
SWC 00 MEDIO AMBIENTE 

U - ESTRUCTURA 
Y EDIFICIOS 

A-ESTRUCTURA PLANTA UA 
 

ESTRUCTURA PLANTA 

  
UAA 00 OBRA CIVIL 

  
UAB 00 ESTRUCTURA Y EDIFICIOS 
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Anexo B  

B1.   Señales analizadores de redes  

EMBARRADO AUXILIARES 1 

Tag Descripción Unidad 

ANE01FE001_XL21 Embarrado Aux 1 Intensidad de línea 1 A 

ANE01FE001_XL22 Embarrado Aux 1 Intensidad de línea 2 A 

ANE01FE001_XL23 Embarrado Aux 1 Intensidad de línea 3 A 

ANE01FE001_XL31 Embarrado Aux 1 potencia activa de la fase 1 W 

ANE01FE001_XL32 Embarrado Aux 1 potencia activa de la fase 2 W 

ANE01FE001_XL33 Embarrado Aux 1 potencia activa de la fase 3 W 

ANE01FE001_XL51 Embarrado Aux 1 Potencia reactiva de la fase 1 VAr 

ANE01FE001_XL52 Embarrado Aux 1 Potencia reactiva de la fase 2 VAr 

ANE01FE001_XL53 Embarrado Aux 1 Potencia reactiva de la fase 3 VAr 

ANE01FE001_XL61 Embarrado Aux 1 Tensión de línea 1 V 

ANE01FE001_XL62 Embarrado Aux 1 Tensión de línea 2 V 

ANE01FE001_XL63 Embarrado Aux 1 Tensión de línea 3 V 

ANE01FE001_XL70 Embarrado Aux 1 Total de potencia activa W 

ANE01FE001_XL81 Embarrado Aux 1 factor potencia línea 1  

ANE01FE001_XL82 Embarrado Aux 1 factor potencia línea 2  

ANE01FE001_XL83 Embarrado Aux 1 factor potencia línea 3  

EMBARRADO AUXILIARES 2 

Tag Descripción Unidad 

ANE02FE001_XL21 Embarrado Aux 2 Intensidad de línea 1 A 

ANE02FE001_XL22 Embarrado Aux 2 Intensidad de línea 2 A 

ANE02FE001_XL23 Embarrado Aux 2 Intensidad de línea 3 A 

ANE02FE001_XL31 Embarrado Aux 2 potencia activa de la fase 1 W 

ANE02FE001_XL32 Embarrado Aux 2 potencia activa de la fase 2 W 

ANE02FE001_XL33 Embarrado Aux 2 potencia activa de la fase 3 W 

ANE02FE001_XL51 Embarrado Aux 2 Potencia reactiva de la fase 1 VAr 

ANE02FE001_XL52 Embarrado Aux 2 Potencia reactiva de la fase 2 VAr 

ANE02FE001_XL53 Embarrado Aux 2 Potencia reactiva de la fase 3 VAr 

ANE02FE001_XL61 Embarrado Aux 2 Tensión de línea 1 V 

ANE02FE001_XL62 Embarrado Aux 2 Tensión de línea 2 V 

ANE02FE001_XL63 Embarrado Aux 2 Tensión de línea 3 V 

ANE02FE001_XL70 Embarrado Aux 2 Total de potencia activa W 

ANE02FE001_XL81 Embarrado Aux 2 factor potencia línea 1  

ANE02FE001_XL82 Embarrado Aux 2 factor potencia línea 2  

ANE02FE001_XL83 Embarrado Aux 2 factor potencia línea 3  

EMBARRADO AUXILIARES 3 
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Tag Descripción Unidad 

ANE03FE001_XL21 Embarrado Aux 3 Intensidad de línea 1 A 

ANE03FE001_XL22 Embarrado Aux 3 Intensidad de línea 2 A 

ANE03FE001_XL23 Embarrado Aux 3 Intensidad de línea 3 A 

ANE03FE001_XL31 Embarrado Aux 3 potencia activa de la fase 1 W 

ANE03FE001_XL32 Embarrado Aux 3 potencia activa de la fase 2 W 

ANE03FE001_XL33 Embarrado Aux 3 potencia activa de la fase 3 W 

ANE03FE001_XL51 Embarrado Aux 3 Potencia reactiva de la fase 1 VAr 

ANE03FE001_XL52 Embarrado Aux 3 Potencia reactiva de la fase 2 VAr 

ANE03FE001_XL53 Embarrado Aux 3 Potencia reactiva de la fase 3 VAr 

ANE03FE001_XL61 Embarrado Aux 3 Tensión de línea 1 V 

ANE03FE001_XL62 Embarrado Aux 3 Tensión de línea 2 V 

ANE03FE001_XL63 Embarrado Aux 3 Tensión de línea 3 V 

ANE03FE001_XL70 Embarrado Aux 3 Total de potencia activa W 

ANE03FE001_XL81 Embarrado Aux 3 factor potencia línea 1  

ANE03FE001_XL82 Embarrado Aux 3 factor potencia línea 2   

ANE03FE001_XL83 Embarrado Aux 3 factor potencia línea 3  

INTERRUPTOR ILUMINACIÓN HORNO 

Tag Descripción Unidad 

ANE03FE002_XL21 Interruptor Iluminación Horno Intensidad de línea 1 A 

ANE03FE002_XL22 Interruptor Iluminación Horno Intensidad de línea 2 A 

ANE03FE002_XL23 Interruptor Iluminación Horno Intensidad de línea 3 A 

ANE03FE002_XL31 Interruptor Iluminación Horno potencia activa de fase 1 W 

ANE03FE002_XL32 Interruptor Iluminación Horno potencia activa de fase 2 W 

ANE03FE002_XL33 Interruptor Iluminación Horno potencia activa de fase 3 W 

ANE03FE002_XL51 Interruptor Iluminación Horno Potencia reactiva de fase 1 VAr 

ANE03FE002_XL52 Interruptor Iluminación Horno Potencia reactiva de fase 2 VAr 

ANE03FE002_XL53 Interruptor Iluminación Horno Potencia reactiva de fase 3 VAr 

ANE03FE002_XL61 Interruptor Iluminación Horno Tensión de línea 1 V 

ANE03FE002_XL62 Interruptor Iluminación Horno Tensión de línea 2 V 

ANE03FE002_XL63 Interruptor Iluminación Horno Tensión de línea 3 V 

ANE03FE002_XL70 Interruptor Iluminación Horno Total de potencia activa W 

ANE03FE002_XL81 Interruptor Iluminación Horno factor potencia línea 1  

ANE03FE002_XL82 Interruptor Iluminación Horno factor potencia línea 2  

ANE03FE002_XL83 Interruptor Iluminación Horno factor potencia línea 3  

INTERRUPTOR OFICINAS VIEJAS 

Tag Descripción Unidad 

ANE03FE003_XL21 Interruptor oficinas viejas Intensidad de línea 1 A 

ANE03FE003_XL22 Interruptor oficinas viejas Intensidad de línea 2 A 

ANE03FE003_XL23 Interruptor oficinas viejas Intensidad de línea 3 A 

ANE03FE003_XL31 Interruptor oficinas viejas potencia activa de la fase 1 W 

ANE03FE003_XL32 Interruptor oficinas viejas potencia activa de la fase 2 W 
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ANE03FE003_XL33 Interruptor oficinas viejas potencia activa de la fase 3 W 

ANE03FE003_XL51 Interruptor oficinas viejas Potencia reactiva de la fase 1 VAr 

ANE03FE003_XL52 Interruptor oficinas viejas Potencia reactiva de la fase 2 VAr 

ANE03FE003_XL53 Interruptor oficinas viejas Potencia reactiva de la fase 3 VAr 

ANE03FE003_XL61 Interruptor oficinas viejas Tensión de línea 1 V 

ANE03FE003_XL62 Interruptor oficinas viejas Tensión de línea 2 V 

ANE03FE003_XL63 Interruptor oficinas viejas Tensión de línea 3 V 

ANE03FE003_XL70 Interruptor oficinas viejas Total de potencia activa W 

ANE03FE003_XL81 Interruptor oficinas viejas factor potencia línea 1  

ANE03FE003_XL82 Interruptor oficinas viejas factor potencia línea 2  

ANE03FE003_XL83 Interruptor oficinas viejas factor potencia línea 3  

INTERRUPTOR TALLER 

Tag Descripción Unidad 

ANE03FE004_XL21 Interruptor Taller Intensidad de línea 1 A 

ANE03FE004_XL22 Interruptor Taller Intensidad de línea 2 A 

ANE03FE004_XL23 Interruptor Taller Intensidad de línea 3 A 

ANE03FE004_XL31 Interruptor Taller potencia activa de la fase 1 W 

ANE03FE004_XL32 Interruptor Taller potencia activa de la fase 2 W 

ANE03FE004_XL33 Interruptor Taller potencia activa de la fase 3 W 

ANE03FE004_XL51 Interruptor Taller Potencia reactiva de la fase 1 VAr 

ANE03FE004_XL52 Interruptor Taller Potencia reactiva de la fase 2 VAr 

ANE03FE004_XL53 Interruptor Taller Potencia reactiva de la fase 3 VAr 

ANE03FE004_XL61 Interruptor Taller Tensión de línea 1 V 

ANE03FE004_XL62 Interruptor Taller Tensión de línea 2 V 

ANE03FE004_XL63 Interruptor Taller Tensión de línea 3 V 

ANE03FE004_XL70 Interruptor Taller Total de potencia activa W 

ANE03FE004_XL81 Interruptor Taller factor potencia línea 1  

ANE03FE004_XL82 Interruptor Taller factor potencia línea 2  

ANE03FE004_XL83 Interruptor Taller factor potencia línea 3  

INTERRUPTOR OFINAS PVE 

Tag Descripción Unidad 

ANE03FE005_XL21 Interruptor Oficinas PVE Intensidad de línea 1 A 

ANE03FE005_XL22 Interruptor Oficinas PVE Intensidad de línea 2 A 

ANE03FE005_XL23 Interruptor Oficinas PVE Intensidad de línea 3 A 

ANE03FE005_XL31 Interruptor Oficinas PVE potencia activa de la fase 1 W 

ANE03FE005_XL32 Interruptor Oficinas PVE potencia activa de la fase 2 W 

ANE03FE005_XL33 Interruptor Oficinas PVE potencia activa de la fase 3 W 

ANE03FE005_XL51 Interruptor Oficinas PVE Potencia reactiva de la fase 1 VAr 

ANE03FE005_XL52 Interruptor Oficinas PVE Potencia reactiva de la fase 2 VAr 

ANE03FE005_XL53 Interruptor Oficinas PVE Potencia reactiva de la fase 3 VAr 

ANE03FE005_XL61 Interruptor Oficinas PVE Tensión de línea 1 V 

ANE03FE005_XL62 Interruptor Oficinas PVE Tensión de línea 2 V 
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ANE03FE005_XL63 Interruptor Oficinas PVE Tensión de línea 3 V 

ANE03FE005_XL70 Interruptor Oficinas PVE Total de potencia activa W 

ANE03FE005_XL81 Interruptor Oficinas PVE factor potencia línea 1  

ANE03FE005_XL82 Interruptor Oficinas PVE factor potencia línea 2  

ANE03FE005_XL83 Interruptor Oficinas PVE factor potencia línea 3  

INTERRUPTOR BÁSCULA 

Tag Descripción Unidad 

ANE03FE006_XL21 Interruptor Bascula Intensidad de línea 1 A 

ANE03FE006_XL22 Interruptor Bascula Intensidad de línea 2 A 

ANE03FE006_XL23 Interruptor Bascula Intensidad de línea 3 A 

ANE03FE006_XL31 Interruptor Bascula potencia activa de la fase 1 W 

ANE03FE006_XL32 Interruptor Bascula potencia activa de la fase 2 W 

ANE03FE006_XL33 Interruptor Bascula potencia activa de la fase 3 W 

ANE03FE006_XL51 Interruptor Bascula Potencia reactiva de la fase 1 VAr 

ANE03FE006_XL52 Interruptor Bascula Potencia reactiva de la fase 2 VAr 

ANE03FE006_XL53 Interruptor Bascula Potencia reactiva de la fase 3 VAr 

ANE03FE006_XL61 Interruptor Bascula Tensión de línea 1 V 

ANE03FE006_XL62 Interruptor Bascula Tensión de línea 2 V 

ANE03FE006_XL63 Interruptor Bascula Tensión de línea 3 V 

ANE03FE006_XL70 Interruptor Bascula Total de potencia activa W 

ANE03FE006_XL81 Interruptor Bascula factor potencia línea 1  

ANE03FE006_XL82 Interruptor Bascula factor potencia línea 2  

ANE03FE006_XL83 Interruptor Bascula factor potencia línea 3  

OSMOSIS 

Tag Descripción Unidad 

ANE03FE007_XL21 Osmosis Intensidad de línea 1 A 

ANE03FE007_XL22 Osmosis Intensidad de línea 2 A 

ANE03FE007_XL23 Osmosis Intensidad de línea 3 A 

ANE03FE007_XL31 Osmosis potencia activa de la fase 1 W 

ANE03FE007_XL32 Osmosis potencia activa de la fase 2 W 

ANE03FE007_XL33 Osmosis potencia activa de la fase 3 W 

ANE03FE007_XL51 Osmosis Potencia reactiva de la fase 1 VAr 

ANE03FE007_XL52 Osmosis Potencia reactiva de la fase 2 VAr 

ANE03FE007_XL53 Osmosis Potencia reactiva de la fase 3 VAr 

ANE03FE007_XL61 Osmosis Tensión de línea 1 V 

ANE03FE007_XL62 Osmosis Tensión de línea 2 V 

ANE03FE007_XL63 Osmosis Tensión de línea 3 V 

ANE03FE007_XL70 Osmosis Total de potencia activa W 

ANE03FE007_XL81 Osmosis factor potencia linea1  

ANE03FE007_XL82 Osmosis factor potencia linea2  

ANE03FE007_XL83 Osmosis factor potencia linea3  

COMPRESORES 
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Tag Descripción Unidad 

ANE04FE001_XL21 Embarrado Compresores 1 y 2 Intensidad de línea 1 A 

ANE04FE001_XL22 Embarrado Compresores 1 y 2 Intensidad de línea 2 A 

ANE04FE001_XL23 Embarrado Compresores 1 y 2 Intensidad de línea 3 A 

ANE04FE001_XL31 Embarrado Compresores 1 y 2 potencia activa de la fase 1 W 

ANE04FE001_XL32 Embarrado Compresores 1 y 2 potencia activa de la fase 2 W 

ANE04FE001_XL33 Embarrado Compresores 1 y 2 potencia activa de la fase 3 W 

ANE04FE001_XL51 Embarrado Compresores 1 y 2 Potencia reactiva de fase 1 VAr 

ANE04FE001_XL52 Embarrado Compresores 1 y 2 Potencia reactiva de fase 2 VAr 

ANE04FE001_XL53 Embarrado Compresores 1 y 2 Potencia reactiva de fase 3 VAr 

ANE04FE001_XL61 Embarrado Compresores 1 y 2 Tensión de línea 1 V 

ANE04FE001_XL62 Embarrado Compresores 1 y 2 Tensión de línea 2 V 

ANE04FE001_XL63 Embarrado Compresores 1 y 2 Tensión de línea 3 V 

ANE04FE001_XL70 Embarrado Compresores 1 y 2 Total de potencia activa W 

ANE04FE001_XL81 Embarrado Compresores 1 y 2 factor potencia línea 1  

ANE04FE001_XL82 Embarrado Compresores 1 y 2 factor potencia línea 2  

ANE04FE001_XL83 Embarrado Compresores 1 y 2 factor potencia línea 3  

HORNO CALDERA L10 

Tag Descripción Unidad 

ANE10FE001_XL21 Embarrado Horno Caldera L10 Intensidad de línea 1 A 

ANE10FE001_XL22 Embarrado Horno Caldera L10 Intensidad de línea 2 A 

ANE10FE001_XL23 Embarrado Horno Caldera L10 Intensidad de línea 3 A 

ANE10FE001_XL31 Embarrado Horno Caldera L10 potencia activa de la fase 1 W 

ANE10FE001_XL32 Embarrado Horno Caldera L10 potencia activa de la fase 2 W 

ANE10FE001_XL33 Embarrado Horno Caldera L10 potencia activa de la fase 3 W 

ANE10FE001_XL51 Embarrado Horno Caldera L10 Potencia reactiva de fase 1 VAr 

ANE10FE001_XL52 Embarrado Horno Caldera L10 Potencia reactiva de fase 2 VAr 

ANE10FE001_XL53 Embarrado Horno Caldera L10 Potencia reactiva de fase 3 VAr 

ANE10FE001_XL61 Embarrado Horno Caldera L10 Tensión de línea 1 V 

ANE10FE001_XL62 Embarrado Horno Caldera L10 Tensión de línea 2 V 

ANE10FE001_XL63 Embarrado Horno Caldera L10 Tensión de línea 3 V 

ANE10FE001_XL70 Embarrado Horno Caldera L10 Total de potencia activa W 

ANE10FE001_XL81 Embarrado Horno Caldera L10 factor potencia línea 1  

ANE10FE001_XL82 Embarrado Horno Caldera L10 factor potencia línea 2  

ANE10FE001_XL83 Embarrado Horno Caldera L10 factor potencia línea 3  

HORNO CALDERA L20 

Tag Descripción Unidad 

ANE20FE001_XL21 Embarrado Horno Caldera L20 Intensidad de línea 1 A 

ANE20FE001_XL22 Embarrado Horno Caldera L20 Intensidad de línea 2 A 

ANE20FE001_XL23 Embarrado Horno Caldera L20 Intensidad de línea 3 A 

ANE20FE001_XL31 Embarrado Horno Caldera L20 potencia activa de la fase 1 W 

ANE20FE001_XL32 Embarrado Horno Caldera L20 potencia activa de la fase 2 W 
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ANE20FE001_XL33 Embarrado Horno Caldera L20 potencia activa de la fase 3 W 

ANE20FE001_XL51 Embarrado Horno Caldera L20 Potencia reactiva de fase 1 VAr 

ANE20FE001_XL52 Embarrado Horno Caldera L20 Potencia reactiva de fase 2 VAr 

ANE20FE001_XL53 Embarrado Horno Caldera L20 Potencia reactiva de fase 3 VAr 

ANE20FE001_XL61 Embarrado Horno Caldera L20 Tensión de línea 1 V 

ANE20FE001_XL62 Embarrado Horno Caldera L20 Tensión de línea 2 V 

ANE20FE001_XL63 Embarrado Horno Caldera L20 Tensión de línea 3 V 

ANE20FE001_XL70 Embarrado Horno Caldera L20 Total de potencia activa W 

ANE20FE001_XL81 Embarrado Horno Caldera L20 factor potencia línea 1  

ANE20FE001_XL82 Embarrado Horno Caldera L20 factor potencia línea 2  

ANE20FE001_XL83 Embarrado Horno Caldera L20 factor potencia línea 3  

HORNO CALDERA L30 

Tag Descripción Unidad 

ANE30FE001_XL21 Embarrado Horno Caldera L30 Intensidad de línea 1 A 

ANE30FE001_XL22 Embarrado Horno Caldera L30 Intensidad de línea 2 A 

ANE30FE001_XL23 Embarrado Horno Caldera L30 Intensidad de línea 3 A 

ANE30FE001_XL31 Embarrado Horno Caldera L30 potencia activa de la fase 1 W 

ANE30FE001_XL32 Embarrado Horno Caldera L30 potencia activa de la fase 2 W 

ANE30FE001_XL33 Embarrado Horno Caldera L30 potencia activa de la fase 3 W 

ANE30FE001_XL51 Embarrado Horno Caldera L30 Potencia reactiva de fase 1 VAr 

ANE30FE001_XL52 Embarrado Horno Caldera L30 Potencia reactiva de fase 2 VAr 

ANE30FE001_XL53 Embarrado Horno Caldera L30 Potencia reactiva de fase 3 VAr 

ANE30FE001_XL61 Embarrado Horno Caldera L30 Tensión de línea 1 V 

ANE30FE001_XL62 Embarrado Horno Caldera L30 Tensión de línea 2 V 

ANE30FE001_XL63 Embarrado Horno Caldera L30 Tensión de línea 3 V 

ANE30FE001_XL70 Embarrado Horno Caldera L30 Total de potencia activa W 

ANE30FE001_XL81 Embarrado Horno Caldera L30 factor potencia línea 1  

ANE30FE001_XL82 Embarrado Horno Caldera L30 factor potencia línea 2  

ANE30FE001_XL83 Embarrado Horno Caldera L30 factor potencia línea 3  

EMBARRADO TURBINA KKK 

Tag Descripción Unidad 

ANE40FE001_XL21 Embarrado Turbina KKK Intensidad de línea 1 A 

ANE40FE001_XL22 Embarrado Turbina KKK Intensidad de línea 2 A 

ANE40FE001_XL23 Embarrado Turbina KKK Intensidad de línea 3 A 

ANE40FE001_XL31 Embarrado Turbina KKK potencia activa de la fase 1 W 

ANE40FE001_XL32 Embarrado Turbina KKK potencia activa de la fase 2 W 

ANE40FE001_XL33 Embarrado Turbina KKK potencia activa de la fase 3 W 

ANE40FE001_XL51 Embarrado Turbina KKK Potencia reactiva de la fase 1 VAr 

ANE40FE001_XL52 Embarrado Turbina KKK Potencia reactiva de la fase 2 VAr 

ANE40FE001_XL53 Embarrado Turbina KKK Potencia reactiva de la fase 3 VAr 

ANE40FE001_XL61 Embarrado Turbina KKK Tensión de línea 1 V 

ANE40FE001_XL62 Embarrado Turbina KKK Tensión de línea 2 V 
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ANE40FE001_XL63 Embarrado Turbina KKK Tensión de línea 3 V 

ANE40FE001_XL70 Embarrado Turbina KKK Total de potencia activa W 

ANE40FE001_XL81 Embarrado Turbina KKK factor potencia línea 1  

ANE40FE001_XL82 Embarrado Turbina KKK factor potencia línea 2  

ANE40FE001_XL83 Embarrado Turbina KKK factor potencia línea 3  

ARMARIO SERVICIOS AUX. TURBINA ALSTOM 

Tag Descripción Unidad 

ANE50FE001_XL21 Armario Servicios Aux. Turbina Alstom Intensidad de línea 1 A 

ANE50FE001_XL22 Armario Servicios Aux. Turbina Alstom Intensidad de línea 2 A 

ANE50FE001_XL23 Armario Servicios Aux. Turbina Alstom Intensidad de línea 3 A 

ANE50FE001_XL31 Armario Servicios Aux. Turbina Alstom Pot. activa fase 1 W 

ANE50FE001_XL32 Armario Servicios Aux. Turbina Alstom Pot. activa fase 2 W 

ANE50FE001_XL33 Armario Servicios Aux. Turbina Alstom Pot. activa fase 3 W 

ANE50FE001_XL51 Armario Servicios Aux. Turbina Alstom Pot. reactiva fase 1 VAr 

ANE50FE001_XL52 Armario Servicios Aux. Turbina Alstom Pot. reactiva fase 2 VAr 

ANE50FE001_XL53 Armario Servicios Aux. Turbina Alstom Pot. reactiva fase 3 VAr 

ANE50FE001_XL61 Armario Servicios Aux. Turbina Alstom Tensión de línea 1 V 

ANE50FE001_XL62 Armario Servicios Aux. Turbina Alstom Tensión de línea 2 V 

ANE50FE001_XL63 Armario Servicios Aux. Turbina Alstom Tensión de línea 3 V 

ANE50FE001_XL70 Armario Servicios Aux. Turbina Alstom Total Pot. activa W 

ANE50FE001_XL81 Armario Servicios Aux. Turbina Alstom factor Pot. línea 1  

ANE50FE001_XL82 Armario Servicios Aux. Turbina Alstom factor Pot. línea 2  

ANE50FE001_XL83 Armario Servicios Aux. Turbina Alstom factor Pot. línea 3  

INTERRUPTOR BT E3 

Tag Descripción Unidad 

BBK01FE001_XL21 Interruptor BT E3 Intensidad de línea 1 A 

BBK01FE001_XL22 Interruptor BT E3 Intensidad de línea 2 A 

BBK01FE001_XL23 Interruptor BT E3 Intensidad de línea 3 A 

BBK01FE001_XL31 Interruptor BT E3 potencia activa de la fase 1 W 

BBK01FE001_XL32 Interruptor BT E3 potencia activa de la fase 2 W 

BBK01FE001_XL33 Interruptor BT E3 potencia activa de la fase 3 W 

BBK01FE001_XL51 Interruptor BT E3 Potencia reactiva de la fase 1 VAr 

BBK01FE001_XL52 Interruptor BT E3 Potencia reactiva de la fase 2 VAr 

BBK01FE001_XL53 Interruptor BT E3 Potencia reactiva de la fase 3 VAr 

BBK01FE001_XL61 Interruptor BT E3 Tensión de línea 1 V 

BBK01FE001_XL62 Interruptor BT E3 Tensión de línea 2 V 

BBK01FE001_XL63 Interruptor BT E3 Tensión de línea 3 V 

BBK01FE001_XL70 Interruptor BT E3 Total de potencia activa W 

BBK01FE001_XL81 Interruptor BT E3 factor potencia línea 1  

BBK01FE001_XL82 Interruptor BT E3 factor potencia línea 2  

BBK01FE001_XL83 Interruptor BT E3 factor potencia línea 3  

INTERRUPTOR BT E7 
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Tag Descripción Unidad 

BBK01FE002_XL21 Interruptor BT E7 Intensidad de línea 1 A 

BBK01FE002_XL22 Interruptor BT E7 Intensidad de línea 2 A 

BBK01FE002_XL23 Interruptor BT E7 Intensidad de línea 3 A 

BBK01FE002_XL31 Interruptor BT E7 potencia activa de la fase 1 W 

BBK01FE002_XL32 Interruptor BT E7 potencia activa de la fase 2 W 

BBK01FE002_XL33 Interruptor BT E7 potencia activa de la fase 3 W 

BBK01FE002_XL51 Interruptor BT E7 Potencia reactiva de la fase 1 VAr 

BBK01FE002_XL52 Interruptor BT E7 Potencia reactiva de la fase 2 VAr 

BBK01FE002_XL53 Interruptor BT E7 Potencia reactiva de la fase 3 VAr 

BBK01FE002_XL61 Interruptor BT E7 Tensión de línea 1 V 

BBK01FE002_XL62 Interruptor BT E7 Tensión de línea 2 V 

BBK01FE002_XL63 Interruptor BT E7 Tensión de línea 3 V 

BBK01FE002_XL70 Interruptor BT E7 Total de potencia activa W 

BBK01FE002_XL81 Interruptor BT E7 factor potencia línea 1  

BBK01FE002_XL82 Interruptor BT E7 factor potencia línea 2  

BBK01FE002_XL83 Interruptor BT E7 factor potencia línea 3  

INTERRUPTOR BT E11 

Tag Descripción Unidad 

BBK01FE003_XL21 Interruptor BT E11 Intensidad de línea 1 A 

BBK01FE003_XL22 Interruptor BT E11 Intensidad de línea 2 A 

BBK01FE003_XL23 Interruptor BT E11 Intensidad de línea 3 A 

BBK01FE003_XL31 Interruptor BT E11 potencia activa de la fase 1 W 

BBK01FE003_XL32 Interruptor BT E11 potencia activa de la fase 2 W 

BBK01FE003_XL33 Interruptor BT E11 potencia activa de la fase 3 W 

BBK01FE003_XL51 Interruptor BT E11 Potencia reactiva de la fase 1 VAr 

BBK01FE003_XL52 Interruptor BT E11 Potencia reactiva de la fase 2 VAr 

BBK01FE003_XL53 Interruptor BT E11 Potencia reactiva de la fase 3 VAr 

BBK01FE003_XL61 Interruptor BT E11 Tensión de línea 1 V 

BBK01FE003_XL62 Interruptor BT E11 Tensión de línea 2 V 

BBK01FE003_XL63 Interruptor BT E11 Tensión de línea 3 V 

BBK01FE003_XL70 Interruptor BT E11 Total de potencia activa W 

BBK01FE003_XL81 Interruptor BT E11 factor potencia línea 1  

BBK01FE003_XL82 Interruptor BT E11 factor potencia línea 2  

BBK01FE003_XL83 Interruptor BT E11 factor potencia línea 3  

GRÚA BESÓS  

Tag Descripción Unidad 

ECA01FE001_XL21 Grúa Besós Intensidad de línea 1 A 

ECA01FE001_XL22 Grúa Besós Intensidad de línea 2 A 

ECA01FE001_XL23 Grúa Besós Intensidad de línea 3 A 

ECA01FE001_XL31 Grúa Besós potencia activa de la fase 1 W 

ECA01FE001_XL32 Grúa Besós potencia activa de la fase 2 W 
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ECA01FE001_XL33 Grúa Besós potencia activa de la fase 3 W 

ECA01FE001_XL51 Grúa Besós Potencia reactiva de la fase 1 VAr 

ECA01FE001_XL52 Grúa Besós Potencia reactiva de la fase 2 VAr 

ECA01FE001_XL53 Grúa Besós Potencia reactiva de la fase 3 VAr 

ECA01FE001_XL61 Grúa Besós Tensión de línea 1 V 

ECA01FE001_XL62 Grúa Besós Tensión de línea 2 V 

ECA01FE001_XL63 Grúa Besós Tensión de línea 3 V 

ECA01FE001_XL70 Grúa Besós Total de potencia activa W 

ECA01FE001_XL81 Grúa Besós factor potencia línea 1  

ECA01FE001_XL82 Grúa Besós factor potencia línea 2  

ECA01FE001_XL83 Grúa Besós factor potencia línea 3  

GRÚA BARCELONA 

Tag Descripción Unidad 

ECA02FE001_XL21 Grúa Barcelona Intensidad de línea 1 A 

ECA02FE001_XL22 Grúa Barcelona Intensidad de línea 2 A 

ECA02FE001_XL23 Grúa Barcelona Intensidad de línea 3 A 

ECA02FE001_XL31 Grúa Barcelona potencia activa de la fase 1 W 

ECA02FE001_XL32 Grúa Barcelona potencia activa de la fase 2 W 

ECA02FE001_XL33 Grúa Barcelona potencia activa de la fase 3 W 

ECA02FE001_XL51 Grúa Barcelona Potencia reactiva de la fase 1 VAr 

ECA02FE001_XL52 Grúa Barcelona Potencia reactiva de la fase 2 VAr 

ECA02FE001_XL53 Grúa Barcelona Potencia reactiva de la fase 3 VAr 

ECA02FE001_XL61 Grúa Barcelona Tensión de línea 1 V 

ECA02FE001_XL62 Grúa Barcelona Tensión de línea 2 V 

ECA02FE001_XL63 Grúa Barcelona Tensión de línea 3 V 

ECA02FE001_XL70 Grúa Barcelona Total de potencia activa W 

ECA02FE001_XL81 Grúa Barcelona factor potencia línea 1  

ECA02FE001_XL82 Grúa Barcelona factor potencia línea 2  

ECA02FE001_XL83 Grúa Barcelona factor potencia línea 3  

TURBINA KKK 

Tag Descripción Unidad 

MAY40FE001_XL70 Turbina KKK Total de potencia activa W 

TURBINA ALSTOM 

Tag Descripción Unidad 

MAY50FE001_XL70 Turbina Alstom Total de potencia activa W 
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B2.   Señales variadores de frecuencia 

BOMBA ALIMENTACIÓN DESALADORA 

Tag Descripción Unidad 

GDF02AP135_XL20 Bomba alimentación desaladora Tensión de fase del motor V 

GDF02AP135_XL30 Bomba alimentación desaladora Intensidad de una fase A 

GDF02AP135_XL70 Bomba alimentación desaladora Potencia activa de una fase kW 

GDF02AP135_XL81 Bomba alimentación desaladora Velocidad en rpm rpm 

GDF02AP135_XL82 Bomba alimentación desaladora Velocidad en % % 

VENTILADOR AIRE PRIMARIO L10 

Tag Descripción Unidad 

HLA10AN001_XL20 Ventilador aire primario L10 Tensión de fase del motor V 

HLA10AN001_XL30 Ventilador aire primario L10 Intensidad de una fase A 

HLA10AN001_XL70 Ventilador aire primario L10 Potencia activa de una fase kW 

HLA10AN001_XL81 Ventilador aire primario L10 Velocidad en rpm rpm 

HLA10AN001_XL82 Ventilador aire primario L10 Velocidad en % % 

VENTILADOR AIRE SECUNDARIO L10 

Tag Descripción Unidad 

HLA10AN002_XL20 Ventilador aire secundario L10 Tensión de fase del motor V 

HLA10AN002_XL30 Ventilador aire secundario L10 Intensidad de una fase A 

HLA10AN002_XL70 Ventilador aire secundario L10 Potencia activa de una fase kW 

HLA10AN002_XL81 Ventilador aire secundario L10 Velocidad en rpm rpm 

HLA10AN002_XL82 Ventilador aire secundario L10 Velocidad en % % 

VENTILADOR AIRE PRIMARIO L20 

Tag Descripción Unidad 

HLA20AN001_XL20 Ventilador aire primario L20 Tensión de fase del motor V 

HLA20AN001_XL30 Ventilador aire primario L20 Intensidad de una fase A 

HLA20AN001_XL70 Ventilador aire primario L20 Potencia activa de una fase kW 

HLA20AN001_XL81 Ventilador aire primario L20 Velocidad en rpm rpm 

HLA20AN001_XL82 Ventilador aire primario L20 Velocidad en % % 

VENTILADOR AIRE SECUNDARIO L20 

Tag Descripción Unidad 

HLA20AN002_XL20 Ventilador aire secundario L20 Tensión de fase del motor V 

HLA20AN002_XL30 Ventilador aire secundario L20 Intensidad de una fase A 

HLA20AN002_XL70 Ventilador aire secundario L20 Potencia activa de una fase kW 

HLA20AN002_XL81 Ventilador aire secundario L20 Velocidad en rpm rpm 

HLA20AN002_XL82 Ventilador aire secundario L20 Velocidad en % % 

VENTILADOR AIRE PRIMARIO L30 

Tag Descripción Unidad 

HLA30AN001_XL20 Ventilador aire primario L30 Tensión de fase del motor V 

HLA30AN001_XL30 Ventilador aire primario L30 Intensidad de una fase A 

HLA30AN001_XL70 Ventilador aire primario L30 Potencia activa de una fase kW 
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HLA30AN001_XL81 Ventilador aire primario L30 Velocidad en rpm rpm 

HLA30AN001_XL82 Ventilador aire primario L30 Velocidad en % % 

VENTILADOR AIRE SECUNDARIO L30 

Tag Descripción Unidad 

HLA30AN002_XL20 Ventilador aire secundario L30 Tensión de fase del motor V 

HLA30AN002_XL30 Ventilador aire secundario L30 Intensidad de una fase A 

HLA30AN002_XL70 Ventilador aire secundario L30 Potencia activa de una fase kW 

HLA30AN002_XL81 Ventilador aire secundario L30 Velocidad en rpm rpm 

HLA30AN002_XL82 Ventilador aire secundario L30 Velocidad en % % 

VENTILADOR TIRO FORZADO L10 

Tag Descripción Unidad 

HNC10AN101_XL20 Ventilador tiro forzado L10 Tensión de fase del motor V 

HNC10AN101_XL30 Ventilador tiro forzado L10 Intensidad de una fase A 

HNC10AN101_XL70 Ventilador tiro forzado L10 Potencia activa de una fase kW 

HNC10AN101_XL81 Ventilador tiro forzado L10 Velocidad en rpm rpm 

HNC10AN101_XL82 Ventilador tiro forzado L10 Velocidad en % % 

VENTILADOR TIRO FORZADO L20 

Tag Descripción Unidad 

HNC20AN101_XL20 Ventilador tiro forzado L20 Tensión de fase del motor V 

HNC20AN101_XL30 Ventilador tiro forzado L20 Intensidad de una fase A 

HNC20AN101_XL70 Ventilador tiro forzado L20 Potencia activa de una fase kW 

HNC20AN101_XL81 Ventilador tiro forzado L20 Velocidad en rpm rpm 

HNC20AN101_XL82 Ventilador tiro forzado L20 Velocidad en % % 

VENTILADOR TIRO FORZADO L30 

Tag Descripción Unidad 

HNC30AN101_XL20 Ventilador tiro forzado L30 Tensión de fase del motor V 

HNC30AN101_XL30 Ventilador tiro forzado L30 Intensidad de una fase A 

HNC30AN101_XL70 Ventilador tiro forzado L30 Potencia activa de una fase kW 

HNC30AN101_XL81 Ventilador tiro forzado L30 Velocidad en rpm rpm 

HNC30AN101_XL82 Ventilador tiro forzado L30 Velocidad en % % 

BOMBA 1 ALIMENTACIÓN CALDERA 

Tag Descripción Unidad 

LBA01AP001_XL20 Bomba 1 alimentación caldera Tensión de fase del motor V 

LBA01AP001_XL30 Bomba alimentación caldera 1 Intensidad de una fase A 

LBA01AP001_XL70 Bomba alimentación caldera 1 Potencia activa de una fase kW 

LBA01AP001_XL81 Bomba alimentación caldera 1 Velocidad en rpm rpm 

LBA01AP001_XL82 Bomba alimentación caldera 1 Velocidad en % % 

BOMBA 2 ALIMENTACIÓN CALDERA 

Tag Descripción Unidad 

LBA01AP002_XL20 Bomba 2 alimentación caldera Tensión de fase del motor V 

LBA01AP002_XL30 Bomba alimentación caldera 2 Intensidad de una fase A 

LBA01AP002_XL70 Bomba alimentación caldera 2 Potencia activa de una fase kW 
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LBA01AP002_XL81 Bomba alimentación caldera 2 Velocidad en rpm rpm 

LBA01AP002_XL82 Bomba alimentación caldera 2 Velocidad en % % 

BOMBA 3 ALIMENTACIÓN CALDERA 

Tag Descripción Unidad 

LBA01AP003_XL20 Bomba 3 alimentación caldera Tensión de fase del motor V 

LBA01AP003_XL30 Bomba alimentación caldera 3 Intensidad de una fase A 

LBA01AP003_XL70 Bomba alimentación caldera 3 Potencia activa de una fase kW 

LBA01AP003_XL81 Bomba alimentación caldera 3 Velocidad en rpm rpm 

LBA01AP003_XL82 Bomba alimentación caldera 3 Velocidad en % % 

BOMBA 4 ALIMENTACIÓN CALDERA 

Tag Descripción Unidad 

LBA01AP004_XL20 Bomba 4 alimentación caldera Tensión de fase del motor V 

LBA01AP004_XL30 Bomba alimentación caldera 4 Intensidad de una fase A 

LBA01AP004_XL70 Bomba alimentación caldera 4 Potencia activa de una fase kW 

LBA01AP004_XL81 Bomba alimentación caldera 4 Velocidad en rpm rpm 

LBA01AP004_XL82 Bomba alimentación caldera 4 Velocidad en % % 

BOMBA CONDENSADOR AUXILIAR LADO BESÓS 

Tag Descripción Unidad 

LCA02AP001_XL20 Bomba Besós Condensador auxiliar Tensión fase motor V 

LCA02AP001_XL30 Bomba Condensador auxiliar Besós Intensidad de una fase A 

LCA02AP001_XL70 Bomba Condensador auxiliar Besós Potencia activa de fase kW 

LCA02AP001_XL81 Bomba Condensador auxiliar Besós Velocidad en rpm rpm 

LCA02AP001_XL82 Bomba Condensador auxiliar Besós Velocidad en % % 

BOMBA CONDENSADOR AUXILIAR LADO BARCELONA 

Tag Descripción Unidad 

LCA02AP002_XL20 Bomba BCN Condensador auxiliar Tensión de fase del motor V 

LCA02AP002_XL30 Bomba Condensador auxiliar BCN Intensidad de una fase A 

LCA02AP002_XL70 Bomba Condensador auxiliar BCN Potencia activa de fase kW 

LCA02AP002_XL81 Bomba Condensador auxiliar BCN Velocidad en rpm rpm 

LCA02AP002_XL82 Bomba Condensador auxiliar BCN Velocidad en % % 

BOMBA CONDENSADOR PRINCIPAL LADO BESÓS 

Tag Descripción Unidad 

LCA03AP001_XL20 Bomba Besós Condensador Principal Tensión fase del motor V 

LCA03AP001_XL30 Bomba Condensador Principal Besos Intensidad una fase A 

LCA03AP001_XL70 Bomba Condensador Principal Besos Potencia activa fase kW 

LCA03AP001_XL81 Bomba Condensador Principal Besos Velocidad en rpm rpm 

LCA03AP001_XL82 Bomba Condensador Principal Besos Velocidad en % % 

BOMBA CONDENSADOR PRINCIPAL LADO BARCELONA 

Tag Descripción Unidad 

LCA03AP002_XL20 Bomba BCN Condensador Principal Tensión fase del motor V 

LCA03AP002_XL30 Bomba Condensador Principal BCN Intensidad de una fase A 

LCA03AP002_XL70 Bomba Condensador Principal BCN Potencia activa fase kW 
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LCA03AP002_XL81 Bomba Condensador Principal BCN Velocidad en rpm rpm 

LCA03AP002_XL82 Bomba Condensador Principal BCN Velocidad en % % 

BOMBA AGUA DE MAR LADO BESÓS 

Tag Descripción Unidad 

PAC01AP001_XL20 Bomba BESOS agua de mar Tensión de fase del motor V 

PAC01AP001_XL30 Bomba agua de mar Besos Intensidad de una fase A 

PAC01AP001_XL70 Bomba agua de mar Besos Potencia activa de una fase kW 

PAC01AP001_XL81 Bomba agua de mar Besos Velocidad en rpm rpm 

PAC01AP001_XL82 Bomba agua de mar Besos Velocidad en tanto por ciento % 

BOMBA AGUA DE MAR LADO BARCELONA 

Tag Descripción Unidad 

PAC01AP002_XL20 Bomba BCN agua de mar Tensión de fase del motor V 

PAC01AP002_XL30 Bomba agua de mar BCN Intensidad de una fase A 

PAC01AP002_XL70 Bomba agua de mar BCN Potencia activa de una fase kW 

PAC01AP002_XL81 Bomba agua de mar BCN Velocidad en rpm rpm 

PAC01AP002_XL82 Bomba agua de mar BCN Velocidad en % % 
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B3.   Señales planta desaladora 

Tag Descripción Unidad 

GDF02CE011 Valor de la intensidad de línea de la fase 1 A 

GDF02CE012 Valor de la intensidad de línea de la fase 2 A 

GDF02CE013 Valor de la intensidad de línea de la fase 3 d A 

GDF02CE030 Valor de la potencia aparente trifásica  kVA 

GDF02CE020 Valor de la potencia activa trifásica  kW 

GDF02CE040 Valor de la potencia reactiva trifásica kVAr 

GDF02CE050 Valor de la potencia aparente  trifásica kVA 

GDF02CE060 Valor del factor de potencia    
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Anexo C  

C1.   Cálculos cargas transformador Dm1 (Distribución actual) 

C.1.1.   Embarrado servicios auxiliares turbina Alstom 

La potencia activa total (PSATA) es obtenida directamente del equipo de medida pertinente. 

Si se establece cosϕL1, cosϕL2 y cosϕL3  a los valores del factor de potencia fase a fase, vL12, vL23 y vL31  

a los valores de las tensiones de línea aplicadas, iL1, iL2 e iL3 a las intensidades que recorren el circuito, 

la potencia reactiva (QSATA) que pone en juego la carga trifásica tiene como expresión:  

QSATA = QL1 + QL2 + QL3 = 
vL12

√3
 · iL1 · sinϕL1 + 

vL23

√3
 · iL2 · sinϕL2 + 

vL31

√3
 · iL3 · sinϕL3 = ∑ QLi

3
i=1  (Ec. C.1) 

Asimismo, la potencia aparente SSATA es calculada mediante el triángulo de potencias, tal que: 

SSATA =  √(PSATA
2  + QSATA

2 )  (Ec. C.2) 

C.1.2.  Embarrado Servicios auxiliares 1 

La potencia activa total (PAUX1) es obtenida directamente del equipo de medida pertinente. 

Si se establece cosϕL1, cosϕL2 y cosϕL3  a los valores del factor de potencia fase a fase, vL12, vL23 y vL31  

a los valores de las tensiones de línea aplicadas, iL1, iL2 e iL3 a las intensidades que recorren el circuito, 

la potencia reactiva (QAUX1) que pone en juego la carga trifásica tiene como expresión:  

QAUX1 = QL1 + QL2 + QL3 = 
vL12

√3
 · iL1 · sinϕL1 + 

vL23

√3
 · iL2 · sinϕL2 + 

vL31

√3
 · iL3 · sinϕL3 = ∑ QLi

3
i=1  (Ec. C.3) 

Asimismo, la potencia aparente SAUX1 es calculada mediante el triángulo de potencias, tal que: 

SAUX1 =  √(PAUX1
2  + QAUX1

2 )  (Ec. C.4) 

C.1.3.  Embarrado Horno Caldera 10  

La potencia activa total (PHC10) es obtenida directamente del equipo de medida pertinente. 

Si se establece cosϕL1, cosϕL2 y cosϕL3  a los valores del factor de potencia fase a fase, vL12, vL23 y vL31  

a los valores de las tensiones de línea aplicadas, iL1, iL2 e iL3 a las intensidades que recorren el circuito, 

la potencia reactiva (QHC10) que pone en juego la carga trifásica tiene como expresión:  
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QHC10 = QL1 + QL2 + QL3 = 
vL12

√3
 · iL1 · sinϕL1 + 

vL23

√3
 · iL2 · sinϕL2 + 

vL31

√3
 · iL3 · sinϕL3 = ∑ QLi

3
i=1  (Ec. C.5) 

Asimismo, la potencia aparente SHC10 es calculada mediante el triángulo de potencias, tal que: 

SHC10 =  √(PHC10
2  + QHC10

2 )  (Ec. C.6) 

C.1.4.  Embarrado Horno Caldera 20  

La potencia activa total (PHC20) es obtenida directamente del equipo de medida pertinente. 

Si se establece cosϕL1, cosϕL2 y cosϕL3  a los valores del factor de potencia fase a fase, vL12, vL23 y vL31  

a los valores de las tensiones de línea aplicadas, iL1, iL2 e iL3 a las intensidades que recorren el circuito, 

la potencia reactiva (QHC20) que pone en juego la carga trifásica tiene como expresión:  

QHC20 = QL1 + QL2 + QL3 = 
vL12

√3
 · iL1 · sinϕL1 + 

vL23

√3
 · iL2 · sinϕL2 + 

vL31

√3
 · iL3 · sinϕL3 = ∑ QLi

3
i=1  (Ec. C.7) 

Asimismo, la potencia aparente SHC20 es calculada mediante el triángulo de potencias, tal que: 

SHC20 =  √(PHC20
2  + QHC20

2 )  (Ec. C.8) 

C.1.5.  Planta desaladora  

Las potencias totales trifásicas activa (PPD), reactiva (QPD)  y aparente (SPD) no son objeto de cálculo 

pues son obtenidas directamente por el equipo de medida pertinente. 

C2.   Cálculos cargas transformador Dm2 (Distribución actual) 

C.2.1.  Embarrado Servicios auxiliares 2 

La potencia activa total (PAUX2) es obtenida directamente del equipo de medida pertinente. 

Si se establece cosϕL1, cosϕL2 y cosϕL3  a los valores del factor de potencia fase a fase, vL12, vL23 y vL31  

a los valores de las tensiones de línea aplicadas, iL1, iL2 e iL3 a las intensidades que recorren el circuito, 

la potencia reactiva (QAUX2) que pone en juego la carga trifásica tiene como expresión:  

QAUX2 = QL1 + QL2 + QL3 = 
vL12

√3
 · iL1 · sinϕL1 + 

vL23

√3
 · iL2 · sinϕL2 + 

vL31

√3
 · iL3 · sinϕL3 = ∑ QLi

3
i=1  (Ec. C.9) 

Asimismo, la potencia aparente SAUX2 es calculada mediante el triángulo de potencias, tal que: 
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SAUX2 = √(PAUX2
2  + QAUX2

2 )  (Ec. C.10) 

C.2.2.  Embarrado Horno Caldera 30  

La potencia activa total (PHC30) es obtenida directamente del equipo de medida pertinente. 

Si se establece cosϕL1, cosϕL2 y cosϕL3  a los valores del factor de potencia fase a fase, vL12, vL23 y vL31  

a los valores de las tensiones de línea aplicadas, iL1, iL2 e iL3 a las intensidades que recorren el circuito, 

la potencia reactiva (QHC30) que pone en juego la carga trifásica tiene como expresión:  

QHC30 = QL1 + QL2 + QL3 = 
vL12

√3
 · iL1 · sinϕL1 + 

vL23

√3
  · iL2 · sinϕL2 + 

vL31

√3
 · iL3 · sinϕL3 = ∑ QLi

3
i=1  (Ec. C.11) 

Asimismo, la potencia aparente SHC30 es calculada mediante el triángulo de potencias, tal que: 

SHC30 = √(PHC30
2  + QHC30

2 )  (Ec. C.12) 

C3.   Cálculo cargas Transformador Dm3 (Distribución actual) 

C.3.1.  Embarrado Servicios auxiliares 3 

La potencia activa total (PAUX3) es obtenida directamente del equipo de medida pertinente. 

Si se establece cosϕL1, cosϕL2 y cosϕL3  a los valores del factor de potencia fase a fase, vL12, vL23 y vL31  

a los valores de las tensiones de línea aplicadas, iL1, iL2 e iL3 a las intensidades que recorren el circuito, 

la potencia reactiva (QAUX3) que pone en juego la carga trifásica tiene como expresión:  

QAUX3 = QL1 + QL2 + QL3 = 
vL12

√3
 · iL1 · sinϕL1 + 

vL23

√3
 · iL2 · sinϕL2 + 

vL31

√3
 · iL3 · sinϕL3 = ∑ QLi

3
i=1  (Ec. C.13) 

Asimismo, la potencia aparente SAUX3 es calculada mediante el triángulo de potencias, tal que: 

SAUX3 =  √(PAUX3
2  + QAUX3

2 )  (Ec. C.14) 

C.3.2.  Compresores 

La potencia activa total (PC) es obtenida directamente del equipo de medida pertinente. 

Si se establece cosϕL1, cosϕL2 y cosϕL3  a los valores del factor de potencia fase a fase, vL12, vL23 y vL31  

a los valores de las tensiones de línea aplicadas, iL1, iL2 e iL3 a las intensidades que recorren el circuito, 

la potencia reactiva (QC) que pone en juego la carga trifásica tiene como expresión:  
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QC = QL1 + QL2 + QL3 = 
vL12

√3
 · iL1 · sinϕL1 + 

vL23

√3
  · iL2 · sinϕL2 + 

vL31

√3
  · iL31 · sinϕL3 = ∑ QLi

3
i=1  (Ec. C.15) 

Asimismo, la potencia aparente SC es calculada mediante el triángulo de potencias, tal que: 

SC =  √(PC
2 + QC

2)  (Ec. C.16) 

C.3.3.  Embarrado Turbina KKK 

La potencia activa total (PTKKK) es obtenida directamente del equipo de medida pertinente. 

Si se establece cosϕL1, cosϕL2 y cosϕL3  a los valores del factor de potencia fase a fase, vL12, vL23 y vL31  

a los valores de las tensiones de línea aplicadas, iL1, iL2 e iL3 a las intensidades que recorren el circuito, 

la potencia reactiva (QTKKK) que pone en juego la carga trifásica tiene como expresión:  

QTKKK = QL1 + QL2 + QL3 = 
vL12

√3
 · iL1 · sinϕL1 + 

vL23

√3
 · iL2 · sinϕL2 + 

vL31

√3
 · iL3 · sinϕL3 = ∑ QLi

3
i=1  (Ec. C.17) 

Asimismo, la potencia aparente STKKK es calculada mediante el triángulo de potencias, tal que: 

STKKK = √(PTKKK
2  + QTKKK

2 )  (Ec. C.18) 

C.3.4.  Grúa Barcelona 

La potencia activa total (PGBCN) es obtenida directamente del equipo de medida pertinente. 

Si se establece cosϕL1, cosϕL2 y cosϕL3  a los valores del factor de potencia fase a fase, vL12, vL23 y vL31  

a los valores de las tensiones de línea aplicadas, iL1, iL2 e iL3 a las intensidades que recorren el circuito, 

la potencia reactiva (QGBCN) que pone en juego la carga trifásica tiene como expresión:  

QGBCN = QL1 + QL2 + QL3 = 
vL12

√3
 · iL1 · sinϕL1 + 

vL23

√3
 · iL2 · sinϕL2 + 

vL31

√3
 · iL3 · sinϕL3 = ∑ QLi

3
i=1  (Ec. C.19) 

Asimismo, la potencia aparente SGBCN es calculada mediante el triángulo de potencias, tal que: 

SGBCN = √(PGBCN
2  + QGBCN

2 )  (Ec. C.20) 

C.3.5.  Grúa Besós 

La potencia activa total (PGBSS) es obtenida directamente del equipo de medida pertinente. 
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Si se establece cosϕL1, cosϕL2 y cosϕL3  a los valores del factor de potencia fase a fase, vL12, vL23 y vL31  

a los valores de las tensiones de línea aplicadas, iL1, iL2 e iL3 a las intensidades que recorren el circuito, 

la potencia reactiva (QGBSS) que pone en juego la carga trifásica tiene como expresión:  

QGBSS = QL1 + QL2 + QL3 = 
vL12

√3
 · iL1 · sinϕL1 + 

vL23

√3
 · iL2 · sinϕL2 + 

vL31

√3
 · iL3 · sinϕL3 = ∑ QLi

3
i=1  (Ec. C.21) 

Asimismo, la potencia aparente SGBSS es calculada mediante el triángulo de potencias, tal que: 

SGBSS = √(PGBSS
2  + QGBSS

2 )  (Ec. C.22) 
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Anexo D  

D1.   Características transformadores  

 
Figura  1.- Placa característica Dm1 

 

 

 

 

 

 



Implementación de la herramienta de Business Analytics OSIsoft-PI System en una planta de valorización energética.                                                
Anexos  

 

  36 

 
Figura  2.- Placa característica Dm2 
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Anexo E  

E1.   Cuadros de distribución (CCD) transformadores Dm1, Dm2 y Dm3 
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Anexo F  

F1.  Esquemas eléctricos 
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