ILUMINACION

Segun la norma CTE-DB-HE3 no se sobrepasara el valor VEEI (valor
eficiencia energética iluminacidén), el cual determina w/m2
segun:

VEEI = P x 100 / s x Em
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Ademés segun UNE-EN 12464-1 en edificios educativos se
establecerd una iluminacidén media en relacidén al uso (Em). La
superficie de calculo es a 90cm del suelo.

Em (1lux) VEEI
Aulas teoricas 300 4
Aulas polivalentes 300 4
Taller 500-1000 4
Laboratorio 500 4
Almacen 100 4
Vestuarios y bafios 200 S
Espacios de circulacion 100 4.5
Biblioteca / estanterias 200 6
Biblioteca / zona estudio 500 6 _ _ _
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philips decoflod LED philips minicube philips garnea philips unicone philips performalux philips luxspace compact philips pacific philips smartform philips smartform philips luxspace
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