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CLIMA

El clima benigne de la Costa Brava, amb brises marines a BECCIONS BIOCLIMATIOUES

I'estiu, que refresquen I'ambient, i amb la inércia térmica del
mar a I'hivern, que atempera les baixades de temperatures,
ens permet resoldre |a climatitzacio de I'edifici amb molt poca
despesa energetica i amb un us predominant de sistemes
passius davant de la radiacio solar tant present a les nostres
latituds.

ESTRATEGIES HIVERN

SISTEMES PASSIUS

Ventilacio creuada

Amb aquesta intencio, s'ha projectat un edifici molt esbelt
que s'articula en tres franges (laboratoris, oficines i nau-
tallers) orientades gairebé nord-sud, de manera que sempre hi
hagi una de cada dos facanes llargues en ombra | que aquest
diferencial térmic generi una ventilacio creuada natural.

Sistemes passius

Inércia termica

Per tal d'aconseguir una inercia térmica suficient que pugui
ser aprofitada a I'hivern, s'han projectat

paviments massius per a les plantes d'oficines i laboratoris,
aixi com forjats i soleres de formigo a les plantes primera

| baixa, alla on |'edifici esta en contacte amb el terreny i
requereix més resisténcia a les sobrecarregues. Els sistemes
de proteccio solar permetran graduar la quantitat de radiacio
solar que es vulgul captar en tot moment.

Sistemes actius

Efecte xemeneia

|'alcada de la nau ens permet aprofitar la conveccio de l'aire
per a generar una corrent ascendent d'aire calent cap a la
coberta de la nau.

ESTRATEGIES ESTIU

Proteccio solar

Tot I'edifici esta protegit de la radiacio solar per una pell de
lames de vimet orientables, en el cas dels laboratoris, | de
panells replegables de lames de fusta fixes, en el cas de la
nau. A les orientacions sud-est de la nau, s'ha optat per una
proteccio de brise-soleils d'entramat metal.lic que serveixen
com a passarel.les de manteniment també.

SISTEMES ACTIUS
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Sistemes passius

Aerotérmia

Amb la voluntat d'optimitzar recursos i evitar la duplicitat
de sistemes, s'ha optat per un sistema de climatitzacio
per aerotérmia, que aprofiti els conductes de la ventilacio 1
mecanical que estigul alimentat per les plaques
fotovoltaiques de la coberta de la nau.
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La col.locacio de les maquines de climatitzacio | ventilacio

a la coberta de la nau, permet la possibilitat de, en époques
temperades, fer recircular simplement l'aire calent estratificat
adalt de |la nau per a tornar-lo a impulsar amb un estalvi
energétic major que si s'hagues d'escalfar de zero.

NoALLACI

Sistemes actius

Régims pluviomeétrics a Catalunya. Font: Meteocat
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Pluviometria mensual al Baix Emporda. Font: Meteocat

Aislamiento de/PoIiuretano B Entrada de
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Metalico

paraBase

Sistema d'ACS amb tubs de buit
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FONTANERIA

Normativa aplicable

CTE- HS- 4 (Subministre d'aigua)

CTE- HE- 4 (Contribucio solar minima d’ACS)
Decret d’Ecoeficiéncia (21/2006, 14 de febrer)

consums d'aigua sanitaria

dutxes 28,6 |[pers*dia
cisterna WC 35,7 |[persdia
rentamans 6,0 I/pers*dia
consum 6,0 I/persdia

ocupacio max.
demanda d'aigua sanitaria (sense WC)

200 persones
40,6 |/pers.*dia

demanda d'aigua sanitaria anual
200 (pers.)* 40,6 (I/pers*dia)* 365 (dies)

2.963.800 I/any

AIGUES GRISES

demanda d'aigua pels WC
200 pers. * 35,7 (I/pers.*dia)* 365 (dies)

- 2.606.100 l/any

captaciod’aiguadutxes +rentamans
200 pers. * 34,6 (I/pers.*dia)* 365 (dies)

+2.518.500 |/any

diferencial -87.601 I/any
dimansionat diposit (2 dies de capacitat) 13.880 |
200 pers. * 34,6 (I/pers.*dia)* 2 (dies)

AIGUES PLUVIALS

precipitacio mitja anual 605,5 mm
precipitacié max, en 24h 217,8 mm
precipitacié maxima punta 100 mm
precipitacio minima punta 40 mm
captacié mitja anual per m? 605,5 I/any

superficie de rec 500 m?

superficie de captacio 3.500 m?
captacio mitja anual 2.119.250 |I/any
demanda neta teorica d'aigua de rec 60.000 I/any
500m?2 * 600 (I/m?*any) *0,2(coef)

demanda puntual d'aigua per extincio 60.000 I/any
500m?2 * 600 (I/m?*any) *0,2(coef)

dimansionat diposit 90.000 |

200 pers. * 34,6 (I/pers.*dia)* 2 (dies)

AIGUA CALENTA SANITARIA (ACS)

demanda d'aigua pels WC
200 pers. * 35,7 (I/pers.*dia)* 365 (dies)

- 2.606.100 I/any
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Sanejament
Planta coberta. 1/500
Col-lector de drenatge - mur de contencié
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connexié a la xarxa Sanejament
s e Planta soterrani. €1/500
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Sanejament
Esquema de reaprofitament de les aigiies pluvials i grises, €1/300
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Sanejament
Esquema de funcionament del sistema d'ACS, €1/300
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Tribunal: E. Terradas, E. Crespo, J.M. Gonzalez, R. Clotet
Alvaro Valcarce Romero




