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PLANTA BAIXA ESCALA 1/100

Climatització

Conducte vertical d'aportació

Reixa d'impulsió

Unitat interior tipus 1

Unitat interior tipus 2

Conducte vertical d'extracció

Conducte vertical d'extracció pàrquing

Reixa d'extracció per a aportació interna

Reixa d'extracció per a renovació de l'aire

Conducte de xapa per a aportació interna

Conducte de xapa per a impulsió

Conducte de xapa per a aportació externa

Conducte de xapa per a extracció

Conducte circuit liquid refrigerant d'anada

Conducte circuit liquid refrigerant de tornada

Baixant liquid refrigernat d'anada

Montant liquid refrigerant de tornada
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Pati

Pati

Habitació P01Habitació P02

Habitació P03

Habitació P05

Habitació P04

Habitació P06 Habitació P07 Habitació P08

Habitació P09

Habitació P11

Habitació P10

Escala principal

Escala

emergència

Magatzem 1 Magatzem 2

PLANTA PRINCIPAL ESCALA 1/100

Climatització

Conducte vertical d'aportació

Reixa d'impulsió

Unitat interior tipus 1

Unitat interior tipus 2

Conducte vertical d'extracció

Conducte vertical d'extracció pàrquing

Reixa d'extracció per a aportació interna

Reixa d'extracció per a renovació de l'aire

Conducte de xapa per a aportació interna

Conducte de xapa per a impulsió

Conducte de xapa per a aportació externa

Conducte de xapa per a extracció

Conducte circuit liquid refrigerant d'anada

Conducte circuit liquid refrigerant de tornada

Baixant liquid refrigernat d'anada

Montant liquid refrigerant de tornada
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Habitació 101Habitació 102

Habitació 103

Habitació 105

Habitació 104

Habitació 106 Habitació 107 Habitació 108

Habitació 109

Habitació 111

Habitació 110

Escala

emergència

Magatzem 1 Magatzem 2

PLANTA 1ª ESCALA 1/100

Climatització

Conducte vertical d'aportació

Reixa d'impulsió

Unitat interior tipus 1

Unitat interior tipus 2

Conducte vertical d'extracció

Conducte vertical d'extracció pàrquing

Reixa d'extracció per a aportació interna

Reixa d'extracció per a renovació de l'aire

Conducte de xapa per a aportació interna

Conducte de xapa per a impulsió

Conducte de xapa per a aportació externa

Conducte de xapa per a extracció

Conducte circuit liquid refrigerant d'anada

Conducte circuit liquid refrigerant de tornada

Baixant liquid refrigernat d'anada

Montant liquid refrigerant de tornada
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Habitació 201Habitació 202
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Habitació 204

Habitació 206 Habitació 207 Habitació 208

Habitació 209

Habitació 211

Habitació 210

Escala

emergència

Magatzem 1 Magatzem 2

Pati

Pati

Habitació 301Habitació 302

Habitació 303

Habitació 305

Habitació 304

Habitació 306 Habitació 307 Habitació 308

Habitació 309

Habitació 311

Habitació 310

Escala

emergència

Magatzem 1 Magatzem 2

Escala principal

PLANTA 2ª

ESCALA 1/150

PLANTA 3ª

ESCALA 1/150

Climatització

Unitat interior tipus 1

Conducte de xapa per a aportació interna

Conducte de xapa per a impulsió

Conducte de xapa per a aportació externa

Conducte de xapa per a extracció

Conducte circuit liquid refrigerant d'anada

Conducte circuit liquid refrigerant de tornada

Conducte vertical d'extracció

Conducte vertical d'aportació

Unitat interior tipus 2

Reixa d'impulsió

Baixant liquid refrigernat d'anada

Montant liquid refrigerant de tornada

Reixa d'extracció per a aportació interna

Reixa d'extracció per a renovació de l'aire

Conducte vertical d'extracció pàrquing
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PLANTA COBERTA ESCALA 1/100

Climatització

Conducte vertical d'aportació

Reixa d'impulsió

Unitat interior tipus 1

Unitat interior tipus 2

Conducte vertical d'extracció

Conducte vertical d'extracció pàrquing

Reixa d'extracció per a aportació interna

Reixa d'extracció per a renovació de l'aire

Conducte de xapa per a aportació interna

Conducte de xapa per a impulsió

Conducte de xapa per a aportació externa

Conducte de xapa per a extracció

Conducte circuit liquid refrigerant d'anada
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Terrat

Terrat

PLANTA SOBRECOBERTA ESCALA 1/100

Climatització

Conducte de xapa per a aportació interna

Conducte de xapa per a impulsió

Conducte de xapa per a aportació externa

Conducte de xapa per a extracció

Conducte circuit liquid refrigerant d'anada

Conducte circuit liquid refrigerant de tornada

Baixant liquid refrigernat d'anada

Montant liquid refrigerant de tornada

Unitat exterior extracció pàrquing

Unitat exterior d'extracció

Conducte vertical d'extracció

Conducte vertical d'aportació

Conducte vertical d'extracció pàrquing
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